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[bookmark: _Toc130904360]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРСАКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Корсаковский район с центром в городе Корсаков образован как административно-территориальная единица 5 июня 1946 г. в составе Южно-Сахалинской области Хабаровского края.
В связи с ликвидацией Южно-Сахалинской области со 2 января 1947 г. Корсаковский район включен в состав Сахалинской области РСФСР (с 1991 г. – РФ).
13 мая 1963 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении Сахалинской области территориальные единицы Корсаковского района включены в состав укрупненного Анивского сельского района.
12 января 1965 г. в связи с упразднением Анивского сельского района вновь образован Корсаковский район с центром в городе Корсаков.
[bookmark: _GoBack]С 1 января 2005 г. Корсаковский район наделен статусом МО «Корсаковский муниципальный округ» в составе населенных пунктов: город Корсаков; села: Новиково, Озерское, Береговое, Муравьево, Пихтовое, Утесное, Охотское, Лесное, Соловьевка, Вторая Падь, Дачное, Первая Падь, Третья Падь, Чапаево, Новое, Раздольное, Тамбовское.
На западе МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области граничит с МО «Анивский муниципальный округ», на севере - с МО муниципальный округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, на востоке границей служит побережье Охотского моря, на юге и юго-западе - побережье залива Анива.
На севере граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области, по смежеству с МО муниципальный округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, начинается с северной стороны устья реки Сима и идет на северо-запад до вершины горы Скальная; далее по водоразделу рек Анна и Сима идет на запад и проходит через высоту с отметкой 619,8 м, вершины гор Родинская, Стланиковая, высоту с отметкой 765,4 м до пункта смежеств муниципальных образований муниципальный округ «Город Южно-Сахалинск», муниципальный округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации и «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области, находящегося на Сусунайском хребте между высотой с отметкой 807,0 м и вершиной горы Дальняя (вершина горы Дальняя находится западнее этой точки на расстоянии 1100 м).
От этого пункта смежеств граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области, по смежеству с МО муниципальный округ «Город Южно-Сахалинск», идет на запад до вершины горы Дальняя; далее идет на юг по Сусунайскому хребту и проходит через вершину горы Быкова, высоты с отметками 712,3 и 775,2 м, вершины гор Капустин Яр, Августиновича, высоты с отметками 1007,9 и 750,7 м, вершину горы Луга, высоты с отметками 885,7, 694,1 и 973,1 м, вершину горы пик Чехова, высоту с отметкой 913,9 м, вершину горы Лысая, перевал Чеховский; далее граница поворачивает на восток и идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Лесное до места расположения лагеря «Зарница», исключая территорию лагеря «Зарница», по реке Песковка; далее по южной стороне автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Лесное до моста через реку Волынская.
От моста через реку Волынская граница поворачивает на юг, проходит через вершину горы Травянистая (178,8 м), высоты с отметками 186,1 и 387,4 м, вершину горы Бакунист (602,4 м), высоты с отметками 297,7 и 170,4 м, вершину горы Ударник (552,4 м), высоту с отметкой 453,1 м; далее по водоразделу рек Сосновка и Лесная; затем вдоль границ фермерского хозяйства Буравцева и бывшего подсобного хозяйства производственного геологического объединения «Сахалингеология»; далее по северной границе бывшего производственного геологического объединения «Сахалингеология» по направлению на восток до пересечения с квартальной просекой; далее граница поворачивает на юг и идет до конца квартальной просеки, поворачивает на запад и идет по правому берегу реки Сосновка до места впадения в нее ручья без названия (местонахождение ручья - 950 м на запад по прямой от моста через реку Сосновка); от места впадения ручья в реку Сосновка граница идет на юг до места на автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Охотское, находящегося в 920 м западнее моста через реку Подорожка; далее граница идет на юг по просеке до пересечения с рекой Подорожка; далее по правому берегу реки Подорожка до места пересечения с полевой дорогой; далее поворачивает на запад и идет 350 м по полевой дороге; далее на юг 250 м до пересечения с полевой дорогой; далее граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области идет на запад 600 м; далее на северо-запад до истока ручья без названия; далее на юг по ручью до места впадения его в реку Одесситка; далее на юг по левому берегу реки Одесситка (по прямой 2550 м) до места впадения в нее ручья без названия в районе урочища Каменецкое.
От указанной точки граница идет на юго-запад 1100 м до пересечения с линией электропередачи; далее идет 500 м на северо-запад по линии, совпадающей с линией электропередачи, доходит до пересечения с грунтовой дорогой, ведущей в село Чапаево; далее на северо-восток 860 м до границы земель Корсаковского лесхоза; далее на северо-запад по границе Корсаковского лесхоза; от западной границы названного лесхоза граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области идет на северо-запад 550 м; далее на северо-восток 330 м; далее еще 825 м на северо-восток вдоль ручья без названия; далее граница поворачивает на 90 градусов и идет по направлению на северо-запад через лес до луга; далее по контуру луга на юг до пересечения с полевой дорогой; далее 800 м на юго-запад; далее 750 м на северо-запад и на север по прямой линии вдоль грунтовой дороги до пересечения с автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - Охотское.
От места пересечения граница идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Охотское в сторону города Южно-Сахалинска до ее поворота на север, где ответвляется полевая дорога. Указанное место является пунктом смежеств муниципальных образований муниципальный округ «Город Южно-Сахалинск», «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области и «Анивский муниципальный округ».
От пункта смежеств граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области, по смежеству с МО «Анивский муниципальный округ», идет по полевой дороге в юго-западном направлении по границе участка «Тамбовское» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Корсаковский» до межевого столба N 71 землепользования участка «Тамбовское»; далее идет до высоты с отметкой 191,9 м, от этой высоты на юго-запад до истока реки Осиновка; далее по левому берегу названной реки через автомобильную дорогу Южно-Сахалинск - Корсаков, железную дорогу Корсаков - Южно-Сахалинск до пересечения со старой грунтовой автомобильной дорогой Южно-Сахалинск - Корсаков. От этого пересечения граница поворачивает на юг, идет по правой стороне полосы отвода этой дороги в направлении станции Дачное; далее у железнодорожного переезда поворачивает на запад и вдоль насыпи разобранной железной дороги идет через реку Средняя к месту пересечения с рекой Цунай; далее на юг по правому берегу реки Цунай до ее устья.
Юго-западная и южная границы территории МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области идут по побережью залива Анива от устья реки Цунай до мыса Анива.
С востока граница МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области идет по побережью Охотского моря от мыса Анива до мыса Свободный; далее по побережью залива Мордвинова до мыса Тунайча; далее по побережью Охотского моря до северной стороны устья реки Сима. Указанное место является пунктом смежеств муниципальных образований «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области и муниципальный округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации.
В состав территории МО «Корсаковский муниципальный округ» Сахалинской области входят следующие населенные пункты:
· город Корсаков;
· села: Новиково, Озерское, Береговое, Муравьево, Пихтовое, Утесное, Охотское, Лесное, Соловьевка, Вторая Падь, Дачное, Первая Падь, Третья Падь, Чапаево, Новое, Раздольное, Тамбовское.
Территория: 2623,6 кв. км
Население:
Всего: 41502 ч.
В том числе:
Городское население - 33950 ч.
Сельское население - 7552 ч.



1. [bookmark: _Toc115445862][bookmark: _Toc130904361]ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.1. [bookmark: _Toc130904362]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории Корсаковского муниципального округа сформированы на основании Генерального плана Корсаковского муниципального округа, данных о выданных технических условиях, информации, предоставленной отделом Архитектуры, по районам перспективной застройки.
Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства приведено в таблицах 1.1.1 – 1.1.2. Снос жилых зданий (вывод из эксплуатации) представлен в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.1 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Показатели
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2025
	2030

	Общая площадь жилых домов, тыс. кв.м общей площади
	963,9
	978,6
	1023,4
	1072,2
	1124,7
	1264,3
	1475,0

	Общая площадь ввода жилых домов, тыс. кв.м общей площади
	-
	17,6
	47,8
	51,7
	55,5
	148,2
	225,3



Таблица 1.1.2 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Показатели
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2025
	2030

	Общая площадь общественных зданий, тыс. кв.м общей площади
	856,1
	858,6
	865,7
	870,1
	882,0
	895,1
	926,2





Таблица 1.1.3 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период актуализации схемы теплоснабжения
	Показатели
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2025
	2030

	Общая площадь сноса жилых домов, тыс. кв.м общей площади
	-
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	8,7
	14,5



В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01˚Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения.
Приросты объемов потребления энергии на отопления с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории Корсаковского муниципального округа, а также приросты объемов используемого теплоносителя представлены в таблице 1.1.4.
[bookmark: _Ref8909548]Таблица 1.1.4 - Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию систем централизованного теплоснабжения
	Наименование источника
	Единицы измерения
	Расчетный срок, год

	
	
	2023
	2024
	2025–2030
	2031–2037

	Котельная ЦРК
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	2,10
	0,00

	Котельная №11
	Гкал/ч
	0,00
	0,15
	1,04
	0,00

	Котельная №2
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №3
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №6
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №7
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,67
	0,00

	Котельная №8
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №9
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №12
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,07
	0,00

	Котельная №13
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная №16
	Гкал/ч
	0,00
	Выведена из эксплуатации

	Котельная №19
	Гкал/ч
	0,00
	Выведена из эксплуатации

	Котельная №21
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,07
	0,00

	Котельная №22
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	1,80
	0,00

	Котельная №25
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,24
	0,00

	Котельная с. Новиково
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,07
	0,00

	Котельная с. Озерское
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,78
	0,00

	Котельная с. Третья Падь
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Соловьевка
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Дачное
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	Гкал/ч
	0,00
	0,15
	6,83
	0,00



1.2. [bookmark: _Toc130904363]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Корсаковского муниципального округа.
Прогнозы приростов объемов тепловой энергии (мощности) приведены в таблице 1.2.1.
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Таблица 1.2.1 – Балансы тепловой энергии в каждой из зон действия источников тепловой энергии на территории Корсаковского муниципального округа
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование параметра
	Ед. измер
	2023 (факт)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Существующие источники тепловой энергии

	Котельная ЦРК
	Выработка
	Гкал
	68 904,3
	61 767,2
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной ЦРК

	
	Собственные нужды
	Гкал
	2 225,90
	1 995,3
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,20%
	3,20%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	66 678,90
	59 772,00
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	335,5
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	3 787,5
	4 426,2
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	5,7%
	7,4%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	62 534,9
	55 345,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	62 534,9
	55 645,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №2
	Выработка
	Гкал
	10 997,10
	10 834,5
	

Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №25
и на котельную №11

	
	Собственные нужды
	Гкал
	578,1
	569,6
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	5,30%
	5,3%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	10 419,00
	10 264,9
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	3,2
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	1 522,7
	2 197,9
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	14,6%
	21,4%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	8 893
	8 067
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	8 677,5
	7 902,6
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	215,5
	164,4
	

	Котельная №3
	Выработка
	Гкал
	9 680,70
	11 842,8
	8 844,1
	Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №11

	
	Собственные нужды
	Гкал
	366,5
	448,4
	334,8
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,80%
	3,80%
	3,80%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	9 314,20
	11 394,5
	8 509,2
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	812,1
	2 912,9
	2 208,3
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	8,70%
	25,6%
	26,0%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	8 502,10
	8 481,5
	6 300,9
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	8 502,10
	8 481,5
	6 300,9
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	

	Котельная №6
	Выработка
	Гкал
	15 524,20
	15 269,00
	6 735,6
	Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №11 в 2023 году и новую газовую котельную №6 в 2024 году

	
	Собственные нужды
	Гкал
	470,2
	462,4
	204,0
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	15 054,00
	14 806,6
	6 531,6
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	339,6
	867,9
	523,5
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	2,30%
	5,9%
	0,8%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	14 714,40
	13 938,7
	6 008,1
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	14 714,40
	13 938,7
	6 008,1
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	

	Котельная №7
	Выработка
	Гкал
	4 702,70
	3 702,00
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной №7

	
	Собственные нужды
	Гкал
	235,3
	185,2
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	5,00%
	5,00%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	4 467,40
	3 516,8
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0,9
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	1 169,20
	629,2
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	26,20%
	17,80%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	3 297,40
	2 887,5
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	3 297,40
	2 887,5
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №8
	Выработка
	Гкал
	5 319,60
	4 538,0
	Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №25

	
	Собственные нужды
	Гкал
	234,7
	200,2
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	4,40%
	4,4%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	5 084,90
	4 337,8
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	1,4
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	1 591,70
	1 248,3
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	31,30%
	28,8%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	3 491,80
	3 089,5
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	3 491,80
	3 089,5
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №9
	Выработка
	Гкал
	6 090,90
	2 462,2
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции в 2022 году. Предполагается работа в качестве котельной до марта 2023 года

	
	Собственные нужды
	Гкал
	197,3
	79,8
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,20%
	3,2%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	5 893,50
	2 382,4
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	1,4
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	747,7
	909,8
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	12,70%
	38,2%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	5 144,40
	1 472,6
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	5 144,40
	1 472,6
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №11
	Выработка
	Гкал
	20 885,80
	8 059,4
	Котельная выведена из эксплуатации.
Перевод на газовую котельную №11

	
	Собственные нужды
	Гкал
	708,8
	423,4
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,40%
	5,30%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	20 177,00
	7 636,0
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	11,5
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	1 943,20
	1 707,5
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	9,6%
	22,4%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	18 222,20
	5 928,50
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	18 222,20
	5 928,5
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №12
	Выработка
	Гкал
	3 703,10
	2 872,9
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной №12

	
	Собственные нужды
	Гкал
	234,6
	184,6
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	6,30%
	6,30%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	3 468,50
	2 690,8
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	3,1
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	128,3
	91,1
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	3,7%
	3,3%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	3 337,00
	2 599,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	3 337,00
	2 599,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №13
	Выработка
	Гкал
	13 040,60
	11 759,8
	Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №21

	
	Собственные нужды
	Гкал
	650,6
	586,7
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	5,00%
	5,00%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	12 390,00
	11 173,1
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	912,3
	983,3
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	7,40%
	8,8%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	11 477,60
	10 189,7
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	11 477,60
	10 189,7
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №16
	Выработка
	Гкал
	1 923,60
	Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную №11

	
	Собственные нужды
	Гкал
	140,4
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	7,30%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	1 783,30
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	492,8
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	27,60%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	1 290,50
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	1 290,50
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	

	Котельная №19
	Выработка
	Гкал
	631,1
	

Котельная выведена из эксплуатации.
Переключение нагрузки на котельную ЦРК

	
	Собственные нужды
	Гкал
	26,6
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	4,20%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	604,5
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	-66,3
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	-11,00%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	670,80
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	670,80
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	

	Котельная №21
	Выработка
	Гкал
	8 520,20
	7 343,6
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной №21

	
	Собственные нужды
	Гкал
	267,5
	230,6
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,10%
	3,10%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	8 252,70
	7 113,0
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	899,1
	735,5
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	10,90%
	10,30%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	7 353,60
	6 377,6
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	7 353,60
	6 377,6
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №22
	Выработка
	Гкал
	2 888,50
	2 648,5
	
Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной №22

	
	Собственные нужды
	Гкал
	104,8
	96,1
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,60%
	3,60%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	2 783,70
	2 552,3
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	128,9
	137,9
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	4,90%
	5,40%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	2 654,80
	2 213,30
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	2 654,80
	2 213,30
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная №25
	Выработка
	Гкал
	7 259,90
	6 380,4
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной №25

	
	Собственные нужды
	Гкал
	739,9
	650,3
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	10,20%
	10,20%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	6 520,00
	5 730,2
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	2 040,40
	1 743,4
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	31,30%
	30,4%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	4 479,60
	3 986,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	4 479,60
	3 986,8
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	

	Котельная с.Новиково
	Выработка
	Гкал
	5 698,00
	6 104,5
	6 128,9
	4 080,3
	4 080,3
	4 080,3
	4 080,3
	4 080,3

	
	Собственные нужды
	Гкал
	240,6
	257,8
	258,8
	172,3
	172,3
	172,3
	172,3
	172,3

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,20%
	4,20%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	5 457,40
	5 846,7
	5 870,1
	3 908,0
	3 908,0
	3 908,0
	3 908,0
	3 908,0

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	283,1
	712,3
	722,5
	599,7
	599,7
	599,7
	599,7
	599,7

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	5,20%
	12,20%
	12,30%
	15,30%
	15,30%
	15,30%
	15,30%
	15,30%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	5 173,30
	5 134,4
	5 147,5
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	5 173,30
	5 134,4
	5 147,5
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4
	3 308,4

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Озерское
	Выработка
	Гкал
	8 616,60
	9 546,1
	6 148,2
	Котельная выведена из эксплуатации.
Строительство новой газовой котельной

	
	Собственные нужды
	Гкал
	199,6
	221,1
	142,4
	

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	2,30%
	2,30%
	2,30%
	

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	8 417,10
	9 325,0
	6 005,8
	

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	

	
	Потери в сетях
	Гкал
	530,3
	1 356,9
	1 254,4
	

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	6,30%
	14,60%
	20,80%
	

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	7 886,70
	7 968,00
	4 684,60
	

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	7 886,70
	7 968,00
	4 684,60
	

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	

	Перспективные источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25
	Выработка
	Гкал
	0
	2 305,5
	13 488,60
	13 488,60
	13 488,60
	13 488,60
	13 488,60
	13 488,60

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	16,1
	94,4
	94,4
	94,4
	94,4
	94,4
	94,4

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	2 289,3
	13 394,20
	13,394
	13,394
	13,394
	13,394
	13,394

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	753,2
	3 947,3
	3 947,3
	3 947,3
	3 947,3
	3 947,3
	3 947,3

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	32,9%
	29,5%
	29,5%
	29,5%
	29,5%
	29,5%
	29,5%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	1 536,1
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	1 536,1
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80
	9 446,80

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК
	Выработка
	Гкал
	0
	8 357,4
	70 312,3
	70 312,3
	70 312,3
	70 312,3
	70 312,3
	70 312,3

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	58,5
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2
	492,2

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	8 298,9
	69 820,1
	69 820,1
	69 820,1
	69 820,1
	69 820,1
	69 820,1

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	1 253,9
	5 652,1
	5 652,1
	5 652,1
	5 652,1
	5 652,1
	5 652,1

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	15,1%
	8,1%
	8,1%
	8,1%
	8,1%
	8,1%
	8,1%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	7 045,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	7045,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00
	64 168,00

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское
	Выработка
	Гкал
	0
	0
	3 389,00
	9 437,2
	9 437,2
	9 437,2
	9 437,2
	9 437,2

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	0
	23,7
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1
	66,1

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	0
	3 365,30
	9 371,1
	9 371,1
	9 371,1
	9 371,1
	9 371,1

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	0
	42,7
	1 363,9
	1 363,9
	1 363,9
	1 363,9
	1 363,9

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	0
	1,3%
	14,6%
	14,6%
	14,6%
	14,6%
	14,6%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	0
	3 322,5
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	3 322,5
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1
	8 007,1

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22
	Выработка
	Гкал
	0
	437,6
	3 012,0
	3 012,0
	3 012,0
	3 012,0
	3 012,0
	3 012,0

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	3,0
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	434,6
	2 990,9
	2 990,9
	2 990,9
	2 990,9
	2 990,9
	2 990,9

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	98,7
	438,3
	438,3
	438,3
	438,3
	438,3
	438,3

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	22,7%
	14,7%
	14,7%
	14,7%
	14,7%
	14,7%
	14,7%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	335,9
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	335,9
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6
	2 552,6

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7
	Выработка
	Гкал
	0
	554,8
	421,1
	402,9
	402,9
	402,9
	402,9
	402,9

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	3,9
	28,8
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,7 %
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	550,9
	4 092,3
	4 074,2
	4 074,2
	4 074,2
	4 074,2
	4 074,2

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	101,0
	733,9
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3
	731,3

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	18,3%
	17,9%
	17,9%
	17,9%
	17,9%
	17,9%
	17,9%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	449,9
	3 358,4
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	449,9
	3 358,4
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9
	3 342,9

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12
	Выработка
	Гкал
	0
	861,7
	3 575,7
	3 575,7
	3 575,7
	3 575,7
	3 575,7
	3 575,7

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	6,0
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	855,6
	3 550,7
	3 550,7
	3 550,7
	3 550,7
	3 550,7
	3 550,7

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	66,8
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	7,8%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%
	4,5%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	788,9
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	788,9
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3
	3 392,3

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21
	Выработка
	Гкал
	0
	2 826,8
	21 274,0
	21 274,0
	21 274,0
	21 274,0
	21 274,0
	21 274,0

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	19,8
	148,9
	148,9
	148,9
	148,9
	148,9
	148,9

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	2 807,0
	21 125,0
	21 125,0
	21 125,0
	21 125,0
	21 125,0
	21 125,0

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	314,3
	1 962,5
	1 962,5
	1 962,5
	1 962,5
	1 962,5
	1 962,5

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	11,2%
	9,3%
	9,3%
	9,3%
	9,3%
	9,3%
	9,3%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	2 492,7
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	2 492,7
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6
	19 162,6

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11
(с октября 2024 года учитывается нагрузка второй очереди)
	Выработка
	Гкал
	0
	23 705,4
	50 718,7
	68 115,8
	68 115,8
	68 115,8
	68 115,8
	68 115,8

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	165,9
	355,0
	476,8
	476,8
	476,8
	476,8
	476,8

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	23 539,4
	50 363,7
	67 639,0
	67 639,0
	67 639,0
	67 639,0
	67 639,0

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	3 913,1
	10 566,7
	11 926,3
	11 926,3
	11 926,3
	11 926,3
	11 926,3

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	16,6%
	21,0%
	17,6%
	17,6%
	17,6%
	17,6%
	17,6%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	19 626,6
	39 797,0
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	19 626,3
	39 797,0
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7
	55 712,7

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6
	Выработка
	Гкал
	0
	0
	2 283,4
	8 799,8
	8 799,8
	8 799,8
	8 799,8
	8 799,8

	
	Собственные нужды
	Гкал
	0
	0
	16,0
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6
	61,6

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	0
	0
	0,7%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	0
	0
	2 267,4
	8 738,2
	8 738,2
	8 738,2
	8 738,2
	8 738,2

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	0
	0
	-34,1
	483,3
	483,3
	483,3
	483,3
	483,3

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	0
	0
	-10,1%
	5,5%
	5,5%
	5,5%
	5,5%
	5,5%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	0
	0
	2 301,5
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	2 301,5
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8
	8 254,8

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 915,83
	3 915,83
	3 918,00
	3 920,18

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	117,37
	117,37
	118,02
	118,68

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,00%
	3,00%
	3,02%
	3,03%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 798,46
	3 798,46
	3 799,98
	3 801,50

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	304,22
	304,22
	305,74
	307,26

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,87%
	8,87%
	8,87%
	8,87%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	Итого ООО «ИКС Корсаков»
	Выработка
	Гкал
	195 298,70*
	205 605,90
	207 913,8
	208 174,3
	208 174,3
	208 174,3
	208 174,3
	208 174,3

	
	Собственные нужды
	Гкал
	7 623,90*
	6 931,9
	2 559,6
	1 601,0
	1 601,0
	1 601,0
	1 601,0
	1 601,0

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	3,90%
	3,40%
	1,20%
	0,80%
	0,80%
	0,80%
	0,80%
	0,80%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	187 674,80*
	198 674,0
	205 354,2
	206 573,4
	206 573,4
	206 573,4
	206 573,4
	206 573,4

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	273,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	17 277,8*
	27 565,1
	29 977,8
	27 386,0
	27 386,0
	27 386,0
	27 386,0
	27 386,0

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	9,20%
	13,90%
	14,60%
	13,30%
	13,30%
	13,30%
	13,30%
	13,30%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	170014,831*
	171 108,9
	175 376,4
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	169 799,331
	170 944,5
	175 294,2
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3
	179 187,3

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	215,5
	164,4
	82,2
	0
	0
	0
	0
	0

	МУП «Тепло»

	Котельная с. Третья Падь
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Соловьевка
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная с. Дачное
	Выработка
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 915,83
	3 915,83
	3 918,00
	3 920,18

	
	Собственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	117,37
	117,37
	118,02
	118,68

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,00%
	3,00%
	3,02%
	3,03%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 798,46
	3 798,46
	3 799,98
	3 801,50

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	304,22
	304,22
	305,74
	307,26

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,87%
	8,87%
	8,87%
	8,87%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0

	Итого МУП «Тепло»
	Выработка
	Гкал
	7 097,24
	н/д
	н/д
	3 915,83
	3 915,83
	3 915,83
	3 918,00
	3 920,18

	
	Собственные нужды
	Гкал
	304,00
	н/д
	н/д
	117,37
	117,37
	117,37
	118,02
	118,68

	
	Собственные нужды к выработке
	%
	4,28
	н/д
	н/д
	3,00%
	3,00%
	3,00%
	3,02%
	3,03%

	
	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	0,00
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск с котельной
	Гкал
	6 793,24
	н/д
	н/д
	3 798,46
	3 798,46
	3 798,46
	3 799,98
	3 801,50

	
	Хозяйственные нужды
	Гкал
	0,00
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Потери в сетях
	Гкал
	605,76
	н/д
	н/д
	304,22
	304,22
	304,22
	305,74
	307,26

	
	Потери в сетях к отпуску с котельной
	%
	8,92
	н/д
	н/д
	8,87%
	8,87%
	8,87%
	8,87%
	8,87%

	
	Полезный отпуск, всего:
	Гкал
	6 187,48
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ)
	Гкал
	6 187,48
	н/д
	н/д
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24
	3 494,24

	
	в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ)
	Гкал
	0,00
	н/д
	н/д
	3 915,83
	3 915,83
	3 915,83
	3 918,00
	3 920,18









1.3. [bookmark: _Toc130904364]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) на расчетный период не предусматривается.




1.4. [bookmark: _Toc130904365]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу
Таблица 1.4.1 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	24,257
	24,257
	24,257
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	2843,19
	2843,19
	2843,19
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,00853
	0,00853
	0,00853
	

	Котельная №2

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,459
	3,459
	2,013
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	610,92
	610,92
	610,92
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,00566
	0,00566
	0,00566
	

	Котельная №3

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,01
	3,01
	3,01
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	34,43
	34,43
	34,43
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0874
	0,0874
	0,0874
	

	Котельная №6

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	5,156
	5,156
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	25,68
	25,68
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,201
	0,201
	

	Котельная №7

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,381
	1,381
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	97,64
	97,64
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0141
	0,0141
	

	Котельная №8

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,945
	0,945
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	116,74
	116,74
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0081
	0,0081
	

	Котельная №9

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,55
	2,55
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	н/д
	н/д
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	

	Котельная №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	8,983
	8,983
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	948,26
	948,26
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,00947
	0,00947
	

	Котельная №12

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,148
	1,148
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	85,41
	85,41
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0134
	0,0134
	

	Котельная №13

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,584
	2,584
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	131,86
	131,86
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0196
	0,0196
	

	Котельная №16

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,4584
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	н/д
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	

	Котельная №19

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,205
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	н/д
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	

	Котельная №21

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,991
	3,991
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	97,94
	97,94
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0407
	0,0407
	

	Котельная №22

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,959
	0,959
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	123,64
	123,64
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0078
	0,0078
	

	Котельная №25

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,689
	2,689
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	244,64
	244,64
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,011
	0,011
	

	Котельная с. Новиково

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,962
	1,962
	1,962
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	110,89
	110,89
	110,89
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,0177
	0,0177
	0,0177
	

	Котельная с. Озерское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,439
	3,439
	Котельная выведена из эксплуатации

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	1145,47
	1145,47
	

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,003
	0,003
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	5,08
	5,08
	5,08
	5,23
	5,38
	5,53
	6,28
	7,03

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	648,85
	648,85
	648,85
	648,85
	648,85
	648,85
	648,85
	648,85

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,00783
	0,00783
	0,00783
	0,00783
	0,00783
	0,00783
	0,00783
	0,00783

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	24,515
	24,515
	24,515
	25,295
	26,075
	26,855
	30,755
	34,655

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	1408,98
	1408,98
	1408,98
	1408,98
	1408,98
	1408,98
	1408,98
	1408,98

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0174
	0,0174
	0,0174
	0,0174
	0,0174
	0,0174
	0,0174
	0,0174

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Новиково

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	1,962
	2,04
	2,118
	2,196
	2,586
	2,976

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	116,53
	116,53
	116,53
	116,53
	116,53
	116,53

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	0,0168
	0,0168
	0,0168
	0,0168
	0,0168
	0,0168

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	3,439
	3,439
	3,587
	3,735
	3,883
	4,623
	5,363

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	1086,08
	1086,08
	1086,08
	1086,08
	1086,08
	1086,08
	1086,08

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	0,00317
	0,00317
	0,00317
	0,00317
	0,00317
	0,00317
	0,00317

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	0,959
	0,959
	0,959
	1,059
	1,159
	1,259
	1,759
	2,259

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	33,78
	33,78
	33,78
	33,78
	33,78
	33,78
	33,78
	33,78

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0284
	0,0284
	0,0284
	0,0284
	0,0284
	0,0284
	0,0284
	0,0284

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	1,381
	1,381
	1,381
	1,474
	1,567
	1,66
	2,125
	2,59

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	88,53
	88,53
	88,53
	88,53
	88,53
	88,53
	88,53
	88,53

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0156
	0,0156
	0,0156
	0,0156
	0,0156
	0,0156
	0,0156
	0,0156

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	1,148
	1,148
	1,148
	1,218
	1,288
	1,358
	1,708
	2,058

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7
	89,7

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	6,575
	6,575
	6,575
	6,835
	7,095
	7,355
	8,655
	9,955

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	355,14
	355,14
	355,14
	355,14
	355,14
	355,14
	355,14
	355,14

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0185
	0,0185
	0,0185
	0,0185
	0,0185
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	15,046
	15,046
	15,046
	15,496
	15,946
	16,396
	18,646
	20,896

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	949,68
	949,68
	949,68
	949,68
	949,68
	949,68
	949,68
	949,68

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158
	0,0158

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	5,023
	5,023
	5,193
	5,363
	5,533
	6,383
	7,233

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	393,18
	393,18
	393,18
	393,18
	393,18
	393,18
	393,18

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128
	0,0128

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	2,1
	2,1
	2,22
	2,34
	2,46
	3,06
	3,66

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	73,25
	73,25
	73,25
	73,25
	73,25
	73,25
	73,25

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	0,0287
	0,0287
	0,0287
	0,0287
	0,0287
	0,0287
	0,0287

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МУП «Тепло»

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,315
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	Га
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Средневзвешенная плотность нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Таблица 1.4.2 - Перечень перспективных объектов теплопотребления
	№ п/п
	Наименование объекта работ,
адрес местонахождения
	Застройщик
	Планируемая дата ввода в эксплуатацию (месяц)
	Жилая площадь с учетом балконов, кв. м.
	Год

	
	
	
	
	
	

	1
	г. Корсаков, ул. Окружная, 78/2
	ООО «Восток-ДСМ»
	декабрь
	3780
	2023

	2
	с. Новиково, ул. Советская, 26
	ООО СП «Ваккор»
	март
	1505
	2023

	3
	с. Новиково, ул. Советская, 24
	ООО «Гиг-Альянс»
	декабрь
	1300
	2023

	4
	г. Корсаков, КРТ «Восточная»
	-
	декабрь
	15000
	2023

	5
	г. Корсаков, КРТ «Зеленая»
	-
	декабрь
	7000
	2023

	6
	г. Корсаков, КРТ «Федько»
	-
	декабрь
	15000
	2023

	7
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, 26 (2-й этап - 4-й дом)
	ООО «Восток-ДСМ»
	август
	3976
	2023

	8
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, 26 (2-й этап - 5-й дом)
	ООО «Восток-ДСМ»
	-
	3976
	2023

	9
	г. Корсаков, КРТ «Восточная»
	-
	декабрь
	20000
	2024

	10
	г. Корсаков, КРТ «Зеленая»
	-
	декабрь
	7000
	2024

	11
	г. Корсаков, КРТ «Федько»
	-
	декабрь
	20000
	2024

	12
	Строительство многоквартирных домов ы микрорайоне «Южном» - ул. Лермонтова, Калинина, Артиллерийская. Реализация застройки ГК «Самолет»
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Строительство многоквартирных домов по ул.Нагорной в г.Корсаков
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Строительство школы на 800 мест в г.Корсаков
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Строительство завода по производству агар-агара
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Строительство многоквартирных домов по ул.Центральной в с.Озерское
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Строительство молочной фермы на 300 голов в с.Раздольное
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Строительство многоквартирных жилых домов в с.Раздольное
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Строительство завода по производству водорода в с.Соловьевка
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Строительство школы на 500 мест в с.Чапаево
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	с. Раздольное, ул. Школьная, 22
	-
	н/д
	н/д
	2024

	22
	с. Раздольное, ул. Окружная, 2а, кв 1
	-
	н/д
	н/д
	2023

	23
	г. Корсаков, ул. Зеленая
	-
	н/д
	н/д
	2024

	24
	с. Раздольное, ул.Школьная, 25, кв 2
	-
	н/д
	н/д
	2023

	25
	Территория комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры г. Корсаков
	-
	август
	76,92 (Га)
	2027

	26
	Жилая МКС застройка по улице Первомайской, Восточной, Лермонтова
	-
	декабрь
	50 000
	2028

	27
	с.Раздольное, ул. Окружная, 6
	-
	декабрь
	н/д
	2028

	28
	с. Новиково, ул.Советская,2
	-
	декабрь
	н/д
	2028

	29
	г.Корсаков, ул. Дачная, 13
	-
	декабрь
	н/д
	2028



2. [bookmark: _Toc115445866][bookmark: _Toc130904366]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _Toc115445867][bookmark: _Toc130904367]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории Корсаковского муниципального округа функционирует 20 источников тепловой энергии. Структура системы теплоснабжения Корсаковский МО представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Структура систем теплоснабжения Корсаковский муниципальный округ
	[bookmark: _Hlk127269713]Код зоны
эксплуатационной
ответственности
	Наименование источника
	Адрес источника
	Наименование эксплуатирующей организации

	1
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	ООО «ИКС – Корсаков»

	2
	Котельная №2
	г. Корсаков, ул. Октябрьская, д.14А
	ООО «ИКС – Корсаков»

	3
	Котельная №3
	г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д.11
	ООО «ИКС – Корсаков»

	4
	Котельная №6
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, д.4/4
	ООО «ИКС – Корсаков»

	5
	Котельная №7
	Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Производственная, д.32
	ООО «ИКС – Корсаков»

	6
	Котельная №8
	г. Корсаков, ул. Матросова, д.60Б
	ООО «ИКС – Корсаков»

	7
	Котельная №9
	г. Корсаков, ул. Серафимовича, д.47
	ООО «ИКС – Корсаков»

	8
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	ООО «ИКС – Корсаков»

	9
	Котельная №12
	Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, д.18/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	10
	Котельная №13
	г. Корсаков, ул. Нагорная, д.56а
	ООО «ИКС – Корсаков»

	11
	Котельная №16*
	г. Корсаков, ул. Морская, д.10/2
	ООО «ИКС – Корсаков»

	12
	Котельная №19*
	г. Корсаков, ул. Гвардейская, д.34/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	13
	Котельная №21
	г. Корсаков, ул. Спортивная, д.1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	14
	Котельная №22
	Корсаковский район, с. Раздольное, ул. Аграрная, д.7/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	15
	Котельная №25
	г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.29/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	16
	Котельная с. Новиково
	Корсаковский район, с. Новиково, ул. Советская, д.23Б
	ООО «ИКС – Корсаков»

	17
	Котельная с. Озерское
	Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. б/н
	ООО «ИКС – Корсаков»

	18
	Котельная с. Третья Падь
	Корсаковский район, с. Третья Падь
	МУП «Тепло»

	19
	Котельная с. Соловьевка
	Корсаковский район, с. Соловьевка
	МУП «Тепло»

	20
	Котельная с. Дачное
	Корсаковский район, с. Дачное
	МУП «Тепло»


*Котельная №16 и №19 в 2024 году вывезедены из эксплуатации, потребители данных котельных переключены на Котельную №11 и Котельную ЦРК.
Существующие и перспективные зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.38.
[bookmark: _Hlk127547800][image: ]
Рисунок 2.1.1 - Границы зон действия котельной ЦРК
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Рисунок 2.1.2 - Границы зон действия котельной №2
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Рисунок 2.1.3 - Границы зон действия котельной №3
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Рисунок 2.1.4 - Границы зон действия котельной №6
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Рисунок 2.1.5 - Границы зон действия котельной №7, с. Соловьевка
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Рисунок 2.1.6 - Границы зон действия котельной №8
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Рисунок 2.1.7 - Границы зон действия котельной №9
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Рисунок 2.1.8 - Границы зон действия котельной №11
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Рисунок 2.1.9 - Границы зон действия котельной №12, с. Чапаево
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Рисунок 2.1.10 - Границы зон действия котельной №13
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Рисунок 2.1.11 - Границы зон действия котельной №16
[image: ]
Рисунок 2.1.12 - Границы зон действия котельной №19
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Рисунок 2.1.13 - Границы зон действия котельной №21
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Рисунок 2.1.14 - Границы зон действия котельной №22, с. Раздольное
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Рисунок 2.1.15 - Границы зон действия котельной №25
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Рисунок 2.1.17 - Границы зон действия котельной с. Новиково
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Рисунок 2.1.18 - Границы зон действия котельной с. Озерское
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Рисунок 2.1.19 - Границы зон действия котельной с. Дачное
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Рисунок 2.1.20 - Границы зон действия котельной с. Соловьевка
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Рисунок 2.1.21 - Границы зон действия котельной с. Третья Падь
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Рисунок 2.1.19 - Схемы тепловых сетей БМК №25 до ул. Вокзальная, 22 на 2023 год
[bookmark: _Hlk128392177][image: ]
Рисунок 2.1.20 - Схемы тепловых сетей БМК №25 до ул. Окружная на 2023 год
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Рисунок 2.1.21 - Схемы тепловых сетей от котельной с. Новиково до ул. Советская, 44 на 2023 год
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Рисунок 2.1.22 - Схемы тепловых сетей от котельной с. Озерское до ТК-22 на 2023 год
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Рисунок 2.1.23 - Схемы тепловых сетей от котельной №7 до ул. Центральная, 24 на 2023 год
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Рисунок 2.1.24 - Схемы тепловых сетей от котельной ЦРК до насосной №15 на 2023 год
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Рисунок 2.1.25 - Схемы тепловых сетей от котельной ЦРК до насосной №15 на 2023 год
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Рисунок 2.1.26 - Схемы тепловых сетей от котельной №2 до ТК-5М на 2023 год
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Рисунок 2.1.27 - Схемы тепловых сетей от котельной №3 до ул. Краснофлотская, 1 на 2023 год
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Рисунок 2.1.28 - Схемы тепловых сетей от котельной №6 до ул. Приморский бульвар на 2023 год
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Рисунок 2.1.29 - Схемы тепловых сетей от котельной №11 до насосной котельной №9 на 2023 год
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Рисунок 2.1.30 - Схемы тепловых сетей от котельной №12 до ул. Корсаковская, 17 на 2023 год
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Рисунок 2.1.31 - Схемы тепловых сетей от котельной №21 до ул. Нагорная, 57 (МФЦ) на 2023 год
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Рисунок 2.1.32 - Схемы тепловых сетей от котельной №22 до ул. Школьная, 23 на 2023 год
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Рисунок 2.1.33 - Схемы тепловых сетей от котельной с. Озерское до насосной на 2024 год
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Рисунок 2.1.34 - Схемы тепловых сетей от котельной ЦРК до насосной №15 на 2024 год
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Рисунок 2.1.35 - Схемы тепловых сетей от котельной №6 до ул. Приморский бульвар, 11 на 2024 год
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Рисунок 2.1.36 - Схемы тепловых сетей от котельной №11 1 очередь до ул. Морская, 2 на 2024 год
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Рисунок 2.1.37 - Схемы тепловых сетей от котельной №11 2 очередь до ул. Портовая, 21 на 2024 год
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Рисунок 2.1.38 - Схемы тепловых сетей от котельной с. Новиково до ул. Советская, 44 на 2025 год



2.2. [bookmark: _Toc115445868][bookmark: _Toc130904368]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зона деятельности организации совпадает с зонами полезного действия источников тепловой энергии.
На территориях Корсаковского муниципального округа, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления, также используется водяное отопление и угольные котлы. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

2.3. [bookmark: _Toc115445869][bookmark: _Toc130904369]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории Корсаковского муниципального округа.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1.




Таблица 2.3.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	53,2
	53,2
	53,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	53,2
	53,2
	53,2
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,367
	0,367
	0,367
	

	то же в %
	%
	0,69%
	0,69%
	0,69%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	52,833
	52,45
	52,45
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,063
	0,063
	0,063
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,62
	0,673
	0,673
	

	то же в %
	%
	1,17%
	1,26%
	1,26%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	24,257
	24,257
	24,257
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	27,893
	27,903
	27,903
	

	
	%
	52,43%
	52,45%
	52,45%
	

	Котельная №2

	Установленная мощность
	Гкал/час
	11,173
	11,173
	11,173
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	11,173
	11,173
	11,173
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,089
	0,089
	0,089
	

	то же в %
	%
	0,80%
	0,80%
	0,80%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	11,084
	11,084
	11,084
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,25
	0,33
	0,2
	

	то же в %
	%
	2,26%
	2,98%
	1,80%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,459
	3,459
	2,013
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	7,3696
	7,2896
	8,8656
	

	
	%
	65,96%
	65,24%
	79,35%
	

	Котельная №3

	Установленная мощность
	Гкал/час
	9,2
	9,2
	9,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	9,2
	9,2
	9,2
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,06
	0,06
	0,06
	

	то же в %
	%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	9,14
	9,14
	9,14
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,134
	0,415
	0,306
	

	то же в %
	%
	1,47%
	4,54%
	3,35%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,01
	3,01
	3,01
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,996
	5,715
	5,824
	

	
	%
	65,17%
	62,12%
	63,30%
	

	Котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,932
	10,932
	10,932
	10,932
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	10,932
	10,932
	10,932
	10,932
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	

	то же в %
	%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	0,70%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	10,855
	10,855
	10,855
	10,855
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,056
	0,165
	0,165
	0,165
	

	то же в %
	%
	0,52%
	1,52%
	1,52%
	1,52%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	5,156
	5,156
	5,156
	5,156
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,643
	5,534
	5,534
	5,534
	

	
	%
	51,62%
	50,62%
	50,62%
	50,62%
	

	Котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	4,75
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	4,75
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	0,039
	

	то же в %
	%
	0,82%
	0,82%
	0,82%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,711
	4,711
	4,711
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,193
	0,092
	0,092
	

	то же в %
	%
	4,06%
	1,95%
	1,95%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,381
	1,381
	1,381
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	3,13685
	3,23785
	3,23785
	

	
	%
	66,04%
	68,17%
	68,17%
	

	Котельная №8

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,416
	6,416
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	6,416
	6,416
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	

	то же в %
	%
	0,61%
	0,61%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,377
	6,377
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00023
	0,00023
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,262
	0,214
	

	то же в %
	%
	4,08%
	3,33%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,945
	0,945
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,16977
	5,21777
	

	
	%
	80,58%
	81,30%
	

	Котельная №9

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,84
	4,84
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	4,84
	4,84
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,032
	0,032
	

	то же в %
	%
	0,66%
	0,66%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,808
	4,808
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00023
	0,00023
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,123
	0,152
	

	то же в %
	%
	2,54%
	3,16%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,55
	2,55
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,13477
	2,10577
	

	
	%
	44,11%
	43,80%
	

	Котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	21,3
	21,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	21,3
	21,3
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,117
	0,117
	

	то же в %
	%
	0,55%
	0,55%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	21,183
	21,183
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0019
	0,0019
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,32
	0,261
	

	то же в %
	%
	1,50%
	1,23%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	8,983
	8,983
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	11,8781
	11,9371
	

	
	%
	55,77%
	56,04%
	

	Котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,33
	3,33
	3,33
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	3,33
	3,33
	3,33
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	0,039
	

	то же в %
	%
	1,17%
	1,17%
	1,17%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	3,291
	3,291
	3,291
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,021
	0,019
	0,019
	

	то же в %
	%
	0,63%
	0,58%
	0,58%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,148
	1,148
	1,148
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,12149
	2,12349
	2,12349
	

	
	%
	63,71%
	63,71%
	63,71%
	

	Котельная №13

	Установленная мощность
	Гкал/час
	8,864
	8,864
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	8,864
	8,864
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,107
	0,107
	

	то же в %
	%
	1,21%
	1,21%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	8,757
	8,757
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,15
	0,146
	

	то же в %
	%
	1,69%
	1,67%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,584
	2,584
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	6,023
	6,027
	

	
	%
	67,95%
	67,99%
	

	Котельная №16

	Установленная мощность
	Гкал/час
	2,2
	2,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	2,2
	2,2
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,023
	0,023
	

	то же в %
	%
	1,05%
	1,05%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	2,177
	2,177
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,081
	0,081
	

	то же в %
	%
	3,68%
	3,68%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,4584
	0,4584
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	1,6376
	1,6376
	

	
	%
	74,44%
	74,44%
	

	Котельная №19

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1
	1
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	1
	1
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,0044
	0,0044
	

	то же в %
	%
	0,44%
	0,44%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,9956
	0,9956
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-0,011
	0,026
	

	то же в %
	%
	-1,10%
	2,61%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,205
	0,205
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	0,8016
	0,7646
	

	
	%
	80,16%
	76,46%
	

	Котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7
	7
	7
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	7
	7
	7
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,044
	0,044
	0,044
	

	то же в %
	%
	0,63%
	0,63%
	0,63%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,956
	6,956
	6,956
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,148
	0,11
	0,11
	

	то же в %
	%
	2,11%
	1,58%
	1,58%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,991
	3,991
	3,991
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,817
	2,855
	2,855
	

	
	%
	40,24%
	40,78%
	40,78%
	

	Котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,24
	3,24
	3,24
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	3,24
	3,24
	3,24
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,017
	0,017
	0,017
	

	то же в %
	%
	0,52%
	0,52%
	0,52%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	3,223
	3,223
	3,223
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,021
	0,053
	0,053
	

	то же в %
	%
	0,65%
	1,64%
	1,64%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,959
	0,959
	0,959
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,243
	2,211
	2,211
	

	
	%
	69,23%
	68,24%
	68,24%
	

	Котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	16,5
	16,5
	16,5
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	16,5
	16,5
	16,5
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,122
	0,122
	0,122
	

	то же в %
	%
	0,74%
	0,74%
	0,74%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	16,378
	16,378
	16,378
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,336
	0,243
	0,243
	

	то же в %
	%
	2,04%
	1,48%
	1,48%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,689
	2,689
	2,689
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	13,353
	13,446
	13,446
	

	
	%
	80,93%
	81,49%
	81,49%
	

	Котельная с. Новиково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	то же в %
	%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,047
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119
	0,119

	то же в %
	%
	0,98%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,74084
	2,66884
	2,66884
	2,66884
	2,66884
	2,66884
	2,66884
	2,66884
	2,66884

	
	%
	57,22%
	55,72%
	55,72%
	55,72%
	55,72%
	55,72%
	55,72%
	55,72%
	55,72%

	Котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	Котельная выведена из эксплуатации

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	7,58
	7,58
	7,58
	7,58
	

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	

	то же в %
	%
	0,44%
	0,44%
	0,44%
	0,44%
	

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	7,547
	7,547
	7,547
	7,547
	

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,087
	0,183
	0,183
	0,183
	

	то же в %
	%
	1,15%
	2,42%
	2,42%
	2,42%
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,439
	3,439
	3,439
	3,439
	

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	4,021
	3,925
	3,925
	3,925
	

	
	%
	53,05%
	51,78%
	51,78%
	51,78%
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	5,08
	5,23
	5,38
	5,53
	6,28
	6,28

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	4,055
	3,905
	3,755
	3,605
	2,855
	2,855

	
	%
	-
	-
	-
	40,55%
	39,05%
	37,55%
	36,05%
	28,55%
	28,55%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,83%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	24,515
	25,295
	26,075
	26,855
	30,755
	34,655

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	23,87
	23,09
	22,31
	21,53
	17,63
	13,73

	
	%
	-
	-
	-
	47,05%
	45,52%
	43,98%
	42,44%
	34,75%
	27,06%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,50%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	3,587
	3,735
	3,883
	4,623
	5,363

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	3,62
	3,472
	3,324
	2,584
	1,844

	
	%
	-
	-
	-
	-
	48,27%
	46,29%
	44,32%
	34,45%
	24,59%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	0,86%
	0,86%
	0,86%
	0,86%
	0,86%
	0,86%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,959
	1,059
	1,159
	1,259
	1,759
	2,259

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	6,853
	6,753
	6,653
	6,553
	6,053
	5,553

	
	%
	-
	-
	-
	85,66%
	84,41%
	83,16%
	81,91%
	75,66%
	69,41%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,74%
	1,74%
	1,74%
	1,74%
	1,74%
	1,74%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	1,381
	1,474
	1,567
	1,66
	2,125
	2,59

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	4,721
	4,628
	4,535
	4,442
	3,977
	3,512

	
	%
	-
	-
	-
	74,93%
	73,46%
	71,98%
	70,51%
	63,12%
	55,74%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	0,94%
	0,94%
	0,94%
	0,94%
	0,94%
	0,94%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	1,148
	1,218
	1,288
	1,358
	1,708
	2,058

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	2,021
	1,951
	1,881
	1,811
	1,461
	1,111

	
	%
	-
	-
	-
	62,20%
	60,05%
	57,89%
	55,74%
	44,97%
	34,20%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	2,01%
	2,01%
	2,01%
	2,01%
	2,01%
	2,01%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	6,575
	6,835
	7,095
	7,355
	8,655
	9,955

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	9,838
	9,578
	9,318
	9,058
	7,758
	6,458

	
	%
	-
	-
	-
	57,87%
	56,34%
	54,81%
	53,28%
	45,64%
	37,99%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435

	то же в %
	%
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	0,993
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448

	то же в %
	%
	-
	-
	3,47%
	5,07%
	5,07%
	5,07%
	5,07%
	5,07%
	5,07%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	15,046
	15,046
	15,496
	15,946
	16,396
	18,646
	20,896

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	12,5441
	12,0891
	11,6391
	11,1891
	10,7391
	8,4891
	6,2391

	
	%
	-
	-
	43,23%
	41,66%
	40,11%
	38,56%
	37,01%
	29,25%
	21,50%

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	11
	11
	11
	11
	11

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	11
	11
	11
	11
	11

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	5,193
	5,363
	5,533
	6,383
	7,233

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	5,317
	5,147
	4,977
	4,127
	3,277

	
	%
	-
	-
	-
	-
	48,34%
	46,79%
	45,25%
	37,52%
	29,79%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	0,15%
	0,15%
	0,15%
	0,15%
	0,15%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	2,22
	2,34
	2,46
	3,06
	3,66

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	5,558
	5,438
	5,318
	4,718
	4,118

	
	%
	-
	-
	-
	-
	70,27%
	68,75%
	67,23%
	59,65%
	52,06%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59
	51,59

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59
	51,59

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	50,816
	50,816
	50,816
	50,816

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	49,266
	49,266
	49,266
	49,266

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,50%
	95,50%
	95,50%
	95,50%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0145
	1,0145
	1,0145
	1,0145

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9835
	0,9835
	0,9835
	0,9835

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,48%
	95,48%
	95,48%
	95,48%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0145
	1,0145
	1,0145
	1,0145

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9835
	0,9835
	0,9835
	0,9835

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,48%
	95,48%
	95,48%
	95,48%

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	2,52
	2,52
	2,52
	2,52

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,45
	3,45
	3,45
	3,45

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	8,87%
	8,87%
	8,87%
	8,87%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,36%
	0,36%
	0,36%
	0,36%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,471
	8,471
	8,471
	8,471

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,213
	8,213
	8,213
	8,213

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,48%
	95,48%
	95,48%
	95,48%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	16,424
	16,424
	16,424
	16,424

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,48%
	95,48%
	95,48%
	95,48%

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50%
	1,50%
	1,50%
	1,50%

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	то же в %
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	3%
	3%
	3%
	3%

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	95,48%
	95,48%
	95,48%
	95,48%

	МУП «Тепло»

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	то же в %
	%
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	то же в %
	%
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775

	
	%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%
	60,50%






2.4. [bookmark: _Toc130904370]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах муниципального округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа
Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух населенных пунктов, отсутствуют.

2.5. [bookmark: _Toc115445871][bookmark: _Toc130904371]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно п. 30 ст. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:


, руб./Гкал
Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.




Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,
где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

 - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).
Все подключаемые в перспективе потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.
В качестве центра построения радиуса теплоснабжения рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.
Перспективный радиус эффективности теплоснабжения источников тепловой энергии Корсаковского муниципального округа, распространяются до самого удаленного потребителя тепловой энергии согласно данным о трассировке тепловых сетей и составляют:
· котельной ЦРК –  2118,3 м;
· котельной №11 –  1739,1м;
· котельной №7 – 531 м;
· котельной №12 – 534,5 м;
· котельной №21 – 1063,5 м;
· котельной №22 – 328 м;
· котельной №25– 1437,5 м;
· котельной с. Новиково – 609,2 м;
· котельной с. Озерское –  1859,8 м.
· котельной №11 Второй очереди – 1119 м.
· котельной №6 – 483 м.


2.6. [bookmark: _Toc130904372]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по муниципальному округу
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по муниципальному округу приведены в таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	53,2
	53,2
	53,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №2

	Установленная мощность
	Гкал/час
	11,173
	11,173
	11,173
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №3

	Установленная мощность
	Гкал/час
	9,2
	9,2
	9,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,932
	10,932
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №8

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,416
	6,416
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №9

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,84
	4,84
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	21,3
	21,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,33
	3,33
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №13

	Установленная мощность
	Гкал/час
	8,864
	8,864
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №16

	Установленная мощность
	Гкал/час
	2,2
	2,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №19

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,0
	1,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,0
	7,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,24
	3,24
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	16,5
	16,5
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная с. Новиково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,79
	4,79
	4,79
	4.79

	Котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,58
	7,58
	Котельная выведена из эксплуатации

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59
	51,59

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	МУП «Тепло»

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	182,705
	303,655
	182,113
	161,45
	161,45
	244,254
	244,254
	244,254
	244,254





2.7. [bookmark: _Toc130904373]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу
Ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу не зафиксировано.




2.8. [bookmark: _Toc130904374]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу приведены в таблице 2.8.1.
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,367
	0,367
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,063
	0,063
	

	Котельная №2

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,089
	0,089
	0,089
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	

	Котельная №3

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,060
	0,060
	0,060
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Котельная №6

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,077
	0,077
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №7

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00015
	0,00015
	

	Котельная №8

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00023
	0,00023
	

	Котельная №9

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,032
	0,032
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00023
	0,00023
	

	Котельная №11

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,117
	0,117
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0019
	0,0019
	

	Котельная №12

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,039
	0,039
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00051
	0,00051
	

	Котельная №13

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,107
	0,107
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №16

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,023
	0,023
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №19

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,0044
	0,0044
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №21

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,044
	0,044
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №22

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,017
	0,017
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная №25

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,122
	0,122
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Котельная с. Новиково

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00016
	0,00016
	0,00016
	0,00016

	Котельная с. Озерское

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,033
	0,033
	Котельная выведена из эксплуатации

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,00
	0,00
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015
	0,00015

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051
	0,00051

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0155
	0,0155
	0,0155
	0,0155

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Собственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МУП «Тепло»

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Хозяйственные нужды
	Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственные нужды. Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	1,30
	3,14
	2,50
	2,39
	2,39
	3,63
	3,63
	3,63
	3,63

	Хозяйственные нужды. Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	0,072
	0,137
	0,071
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066






2.9. [bookmark: _Toc130904375]Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу
Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по муниципальному округу приведены в таблице 2.9.1.
Таблица 2.9.1 – Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	52,833
	52,833
	52,833
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №2

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	11,084
	11,084
	11,084
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №3

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	9,14
	9,14
	9,14
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №6

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	10,855
	10,855
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №7

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,711
	4,711
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №8

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,377
	6,377
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №9

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,808
	4,808
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Котельная №11

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	21,183
	21,183
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №12

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	3,291
	3,291
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №13

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	8,757
	8,757
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №16

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	2,177
	2,177
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №19

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	0,9956
	0,9956
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №21

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,956
	6,956
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №22

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	3,223
	3,223
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №25

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	16,378
	16,378
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная с. Новиково

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	4,75
	4,75

	Котельная с. Озерское

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	7,547
	7,547
	7,547
	7,547
	Котельная выведена из эксплуатации

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85
	9,85

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97
	49,97

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21
	6,21

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75
	16,75

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585
	28,585

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84
	10,84

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79
	7,79

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	50,816
	50,816
	50,816
	50,816

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0145
	1,0145
	1,0145
	1,0145

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0145
	1,0145
	1,0145
	1,0145

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,471
	8,471
	8,471
	8,471

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	16,94
	16,94
	16,94
	16,94

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,652
	1,652
	1,652
	1,652

	МУП «Тепло»

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19
	6,19

	Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	181,405
	300,528
	179,629
	159,085
	159,085
	240,645
	240,645
	240,645
	240,645






2.10. [bookmark: _Toc130904376]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 2.10.1.
Таблица 2.10.1 – Существующие и перспективные потери в тепловых сетях
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,620
	0,673
	0,673
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	4,616
	3,829
	3,829
	

	Котельная №2

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,25
	0,33
	0,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,303
	0,370
	0,394
	

	Котельная №3

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,134
	0,415
	0,306
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,207
	0,282
	0,203
	

	Котельная №6

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,056
	0,165
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,21
	0,049
	

	Котельная №7

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,193
	0,092
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,076
	0,07
	

	Котельная №8

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,262
	0,214
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,09
	0,071
	

	Котельная №9

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,123
	0,152
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,131
	0,112
	

	Котельная №11

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,320
	0,261
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,468
	0,165
	

	Котельная №12

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,021
	0,019
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,048
	0,047
	

	Котельная №13

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,150
	0,146
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,20
	0,099
	

	Котельная №16

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,081
	0,081
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,039
	0,039
	

	Котельная №19

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-0,011
	0,026
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,048
	0,048
	

	Котельная №21

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,148
	0,11
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,162
	0,099
	

	Котельная №22

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,021
	0,053
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,072
	0,0
	

	Котельная №25

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,336
	0,243
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,065
	0,079
	

	Котельная с. Новиково

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,047
	0,119
	0,119
	0,119

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,04
	0,046
	0,046
	0,046

	Котельная с. Озерское

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,087
	0,183
	Котельная выведена из эксплуатации

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,047
	0,084
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,11
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,07
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,233
	0,89
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916
	0,916

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	3,82
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	0,086
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,015
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,079
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,016
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,07
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,011
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,047
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,055
	0,335
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,099
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	0,494
	0,993
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448
	1,448

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	0,165
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	0,093
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097
	0,097

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МУП «Тепло»

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Расход воды на передачу (на наполнение и подпитку системы)
	м3ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Потери в целом по муниципальному округу
	Гкал/час
	2,918
	6,577
	5,032
	4,757
	4,757
	7,243
	7,243
	7,243
	7,243

	Расход воды на компенсацию потерь в целом по муниципальному округу
	м3ч
	6,962
	9,892
	7,572
	6,951
	6,951
	6,951
	6,951
	6,951
	6,951



2.11. [bookmark: _Toc130904377]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.





2.12. [bookmark: _Toc130904378]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности приведены в таблице 2.12.1.
Таблица 2.12.1 – Существующая и перспективная резервная мощность источников тепловой энергии
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	27,893
	27,903
	27,903
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №2

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	7,3696
	7,2896
	8,8656
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №3

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,996
	5,715
	5,824
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №6

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,643
	5,534
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №7

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	3,13685
	3,23785
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №8

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	5,16977
	5,21777
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №9

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,13477
	2,10577
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Котельная №11

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	11,8781
	11,9371
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №12

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,12149
	2,12349
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №13

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	6,023
	6,027
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №16

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	1,6376
	1,6376
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №19

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	0,8016
	0,7646
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №21

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,817
	2,855
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №22

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,243
	2,211
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №25

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	13,353
	13,446
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная с.Новиково

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	2,74084
	2,66884
	2,66884
	2,66884

	Котельная с.Озерское

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	4,021
	3,925
	Котельная выведена из эксплуатации

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	4,66
	4,055
	4,055
	3,905
	3,755
	3,605
	2,855
	2,855

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	25,159
	23,87
	23,87
	23,09
	22,31
	21,53
	17,63
	13,73

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	3,768
	3,768
	3,62
	3,472
	3,324
	2,584
	1,844

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	6,906
	6,853
	6,853
	6,753
	6,653
	6,553
	6,053
	5,553

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	4,813
	4,721
	4,721
	4,628
	4,535
	4,442
	3,977
	3,512

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	2,040
	2,021
	2,021
	1,951
	1,881
	1,811
	1,461
	1,111

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	10,12
	9,84
	9,838
	9,578
	9,318
	9,058
	7,758
	6,458

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	13,0431
	12,5441
	12,0891
	11,6391
	11,1891
	10,7391
	8,4891
	6,2391

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	5,487
	5,487
	5,317
	5,147
	4,977
	4,127
	3,277

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	5,678
	5,678
	5,558
	5,438
	5,318
	4,718
	4,118

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	49,266
	49,266
	49,266
	49,266

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9835
	0,9835
	0,9835
	0,9835

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9835
	0,9835
	0,9835
	0,9835

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,213
	8,213
	8,213
	8,213

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	16,424
	16,424
	16,424
	16,424

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	МУП «Тепло»

	Резерв («+»)/ Дефицит(«-»)
	Гкал/час
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775
	3,775

	Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	108,851
	173,477
	99,971
	84,504
	82,085
	158,740
	156,321
	144,226
	132,881






2.13. [bookmark: _Toc130904379]Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.13.1.
Таблица 2.13.1 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	24,257
	24,257
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №2

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,459
	3,459
	2,013
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №3

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,01
	3,01
	3,01
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №6

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	5,156
	5,156
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №7

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,381
	1,381
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №8

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,945
	0,945
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №9

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,55
	2,55
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Котельная №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	8,983
	8,983
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №12

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,148
	1,148
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №13

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,584
	2,584
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №16

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,4584
	0,4584
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №19

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,205
	0,205
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №21

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,991
	3,991
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №22

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	0,959
	0,959
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №25

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,689
	2,689
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная с.Новиково

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	1,962
	1,962
	1,962
	1,962

	Котельная с.Озерское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,439
	3,439
	Котельная выведена из эксплуатации

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	5,08
	5,08
	5,08
	5,23
	5,38
	5,53
	6,28
	7,03

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	24,515
	24,515
	24,515
	25,295
	26,075
	26,855
	30,755
	34,655

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	3,439
	3,439
	3,587
	3,735
	3,883
	4,623
	5,363

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	0,959
	0,959
	0,959
	1,059
	1,159
	1,259
	1,759
	2,259

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	1,381
	1,381
	1,381
	1,474
	1,567
	1,66
	2,125
	2,59

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	1,148
	1,148
	1,148
	1,218
	1,288
	1,358
	1,708
	2,058

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	6,575
	6,575
	6,575
	6,835
	7,095
	7,355
	8,655
	9,955

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	15,046
	15,046
	15,046
	15,496
	15,946
	16,396
	18,646
	20,896

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	5,023
	5,023
	5,193
	5,363
	5,533
	6,383
	7,233

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	2,1
	2,1
	2,22
	2,34
	2,46
	3,06
	3,66

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	2,283
	2,283
	2,283
	2,283

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	МУП «Тепло»

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315
	2,315

	Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	69,544
	123,532
	74,566
	69,543
	71,962
	74,381
	76,800
	88,895
	100,990






3. [bookmark: _Toc115445880][bookmark: _Toc130904380]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. [bookmark: _Toc130904381]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по муниципальному округу
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование и адрес источника
	Параметр
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Существующие источники теплоснабжения

	ООО «ИКС-Корсаков»

	1
	Котельная ЦРК
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	200
	200
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	85
	85
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	3,256
	3,256
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	115
	115
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	1302,3
	1302,3
	

	2
	Котельная №2
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	45
	45
	45
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	20
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,342
	0,342
	0,342
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	25
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	136,782
	136,782
	136,782
	

	3
	Котельная №3
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	45
	45
	45
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	20
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,13
	0,13
	0,13
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	25
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	51,98
	51,98
	51,98
	

	4
	Котельная №6
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	95
	95
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	35
	35
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,296
	0,296
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	60
	60
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	118,566
	118,566
	

	5
	Котельная №7
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	20
	20
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	35
	35
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,24
	0,24
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-15
	-15
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	96,366
	96,366
	

	6
	Котельная №8
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,292
	0,292
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	5
	5
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	56,752
	56,752
	

	7
	Котельная №9
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	45
	45
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,088
	0,088
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	

	8
	Котельная №11
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	45
	45
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	85
	85
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	1,588
	1,588
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-40
	-40
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	634,86
	634,86
	

	9
	Котельная №12
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	15
	15
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,062
	0,062
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	10
	10
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	24,98
	24,98
	

	10
	Котельная №13
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	50
	50
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	25
	25
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,194
	0,194
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	78,1
	78,1
	

	11
	Котельная №16
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	36
	36
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	10
	10
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,0122
	0,0122
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	26
	26
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	4,87
	4,87
	

	

12
	Котельная №19
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	36
	36
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	
	
	
	

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	10
	10
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,0034
	0,0034
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	26
	26
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	1,338
	1,338
	

	13
	Котельная №21
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	90
	90
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	25
	25
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,194
	0,194
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	65
	65
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	77,366
	77,366
	

	14
	Котельная №22
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	132
	132
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,102
	0,102
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	112
	112
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	40,764
	40,764
	

	15
	Котельная №25
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	12,5
	12,5
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	15
	15
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,156
	0,156
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-2,5
	-2,5
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	62,83
	62,83
	

	17
	Котельная с.Новиково
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	37,364
	37,364
	37,364
	
	
	
	
	

	18
	Котельная с.Озерское
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	50
	50
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	25
	25
	

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,38
	0,38
	

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	25
	25
	

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	151,956
	151,956
	

	МУП «Тепло»

	19
	Котельная с. Третья Падь, Котельная с. Соловьевка, Котельная с. Дачное
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	55,8
	55,8
	55,8
	55,8
	55,8
	55,8
	55,8
	55,8

	Перспективные источники теплоснабжения

	22
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-7,5
	-7,5
	-7,5
	-7,5
	-7,5
	-7,5
	-7,5

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	161,839
	161,839
	161,839
	161,839
	161,839
	161,839
	161,839

	23
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	1332,44
	1332,44
	1332,44
	1332,44
	1332,44
	1332,44
	1332,44

	24
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	0,38
	0,38
	0,38
	0,389
	0,415
	0,415

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	151,956
	151,956
	151,956
	155,485
	166,085
	166,085

	25
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	132
	132
	132
	132
	132
	132
	132

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,117
	0,117
	0,117

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	45,9
	45,9
	45,9
	45,9
	46,88
	46,88
	46,88

	26
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,244
	0,25
	0,25

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-15
	-15
	-15
	-15
	-15
	-15
	-15

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	96,572
	96,572
	96,572
	96,572
	97,772
	99,702
	99,702

	27
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	28,21
	28,21
	28,21
	28,21
	28,21
	28,21
	28,21

	28
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	0,53
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,579
	0,579

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	211,296
	216,276
	216,276
	216,276
	216,276
	231,776
	231,776

	29
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	1,999
	1,999
	2,082
	2,082
	2,102
	2,102
	2,102

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-40
	-40
	-40
	-40
	-40
	-40
	-40

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	799,579
	799,579
	832,839
	832,839
	840,944
	840,944
	840,944

	30
	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	277,806
	277,806
	277,806
	277,806
	277,806
	277,806

	31
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	117,159
	117,159
	117,159
	117,159
	117,159
	117,159

	32
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	37
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	38
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково
	Производительность ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Максимальный расчётный часовой расход подпиточной воды, м³/ч (т/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения (расчетная величина нормативных потерь теплоносителя), т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч (м3/ч)
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	в т.ч. объём тепловых сетей, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д






3.2. [bookmark: _Toc130904382]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по муниципальному округу
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблице 3.2.1.
[bookmark: _Ref8907935]Таблица 3.2.1 - Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование источника, адрес
	Нормативный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч (м3/ч)
	Фактический (за 2022г.) часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч (м3/ч)
	Аварийный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч (м3/ч)

	ООО «ИКС-Корсаков»

	1
	Котельная ЦРК
	3,256
	4,65
	26,05

	2
	Котельная №2
	0,342
	0,296
	2,74

	3
	Котельная №3
	0,13
	0,214
	1,04

	4
	Котельная №6
	0,296
	0,214
	2,37

	5
	Котельная №7
	0,24
	0,082
	1,93

	6
	Котельная №8
	0,292
	0,082
	1,14

	7
	Котельная №9
	0,088
	0,132
	0,71

	8
	Котельная №11
	1,588
	0,461
	12,7

	9
	Котельная №12
	0,062
	0,049
	0,5

	10
	Котельная №13
	0,194
	0,198
	1,56

	11
	Котельная №16
	0,0122
	0,033
	0,1

	12
	Котельная №19
	0,0034
	0,0494
	0,03

	13
	Котельная №21
	0,194
	0,165
	1,55

	14
	Котельная №22
	0,102
	0,066
	0,82

	15
	Котельная №25
	0,156
	0,066
	1,26

	17
	Котельная с. Новиково
	0,094
	0,033
	0,75

	18
	Котельная с. Озерское
	0,38
	0,0494
	3,04

	МУП «Тепло»

	19
	Котельная с. Третья Падь
	0,14
	0,14
	1,116

	20
	Котельная с. Соловьевка
	
	
	

	21
	Котельная с. Дачное
	
	
	






4. [bookmark: _Toc115445883][bookmark: _Toc130904383]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
4.1. [bookmark: _Toc115445884][bookmark: _Toc130904384]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
При составлении балансов тепловой мощности, в предыдущей редакции схемы теплоснабжения, был рассмотрен единственный сценарий развития централизованной системы теплоснабжения МО «Корсаковский муниципальный округ».
Данный сценарий предполагает строительство новых высокоэффективных автоматизированных блочно-модульных газовых котельных, с переключением на них нагрузок существующих старых угольных котельных, а именно:
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №25 в г. Корсаков;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной ЦРК в г. Корсаков;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №21 в г. Корсаков;
· Строительство 2-й очереди автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11 в г. Корсаков;
· [bookmark: _Hlk130374199]Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №6 в г. Корсаков;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в с. Озерское;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №22 в с. Раздольное;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №7 в с. Соловьёвка;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №12 в с. Чапаево.
Строительство новой газовой Котельной №25 предполагается на новом участке с переключением на неё потребителей Котельной №8 и существующих потребителей Котельной №25.
Также запланирован перевод существующих нагрузок от котельных №9, №16, и части нагрузок котельной №6 (от ТК-5 по Приморскому бульвару) на новую газовую котельную «№11». Оставшаяся часть нагрузок котельной №6 будет переключена на новую газовую котельную №6.
На вторую очередь новой газовой котельной №11 предусмотрено переключение нагрузок котельных №2 и №3.
На новую газовую котельную №21 планируется переключение потребителей существующих котельных №13 и №21.
Данный сценарий развития предполагает вывод из эксплуатации следующих источников теплоснабжения с низкой эффективностью и высокой степенью износа:
· Котельная №25 г. Корсаков;
· Котельная ЦРК г. Корсаков;
· Котельная №21 г. Корсаков;
· Котельная №16 г. Корсаков;
· Котельная №2 г. Корсаков;
· Котельная №8 г. Корсаков;
· Котельная №13 г. Корсаков;
· Котельная №19 г. Корсаков;
· Котельная №3 г. Корсаков;
· Котельная №11 г. Корсаков;
· Котельная №6 г. Корсаков;
· Котельная с. Новиково;
· Котельная с. Озерское;
· Котельная №22 с. Раздольное;
· Котельная №7 с. Соловьевка;
· Котельная №12 с. Чапаево.
Данный вариант развития централизованной системы теплоснабжения разработан согласно Постановлению Администрации Корсаковского муниципального округа от 06.05.2019 года №748, согласно которому предполагается полная газификация Корсаковского муниципального округа.
В актуализированной схеме теплоснабжения производится корректировка сроков выполнения мероприятий и их стоимость по первому варианту.
Дополнительно по первому варианту предполагается учесть строительство новой автоматизированной газовой котельной в с. Дачное мощностью 4,05 МВт, с переключением на неё нагрузки существующей угольной котельной. Размещение автоматизированной газовой котельной в с.Дачное предусматривается по двум вариантам, согласно рисунку ниже. Окончательный выбор место размещения котельной в с.Дачное уточняется на этапе ПИР.
[image: ]
Окончание реализации мероприятия и вывод из эксплуатации действующей угольной котельной запланированы на декабрь 2026 г.
Во втором варианте развития централизованной системы теплоснабжения Корсаковского муниципального округа предлагается дополнительно учесть:
· Государственную программу Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области» (постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 № 144) в части создания туристско-рекреационного кластера «Лагуна Буссе»;
· Развитие застройки г.о.Корсаков (застройка «Экополис»)
[bookmark: _Hlk130375558]ТРК «Лагуна Буссе» размещается в границах Корсаковского муниципального округа и охватывая весь Тонино-Анивский полуостров: с трех сторон границей являются береговые линии Охотского моря и залива Анива (с включением в территорию кластера населенных пунктов - села Озёрское, села Пихтовое, села Береговое, села Муравьево, села Новиково), с четвертой стороны с ТРК «Лагуна Буссе» граничит автодорога Корсаков-Подорожное-Охотское с включением в территорию кластера населенных пунктов - города Корсаков, села Лесное, села Охотское, территории Мальково.
Застройка «Экополис» будет размещаться в восточной части г.Корсаков. Теплоснабжение застройки «Экополис» планируется обеспечить от 2-ой очереди газовой котельной ЦРК.
Второй вариант развития централизованной системы теплоснабжения Корсаковского муниципального округа дополнительно (по отношению к первому варианту развития централизованной системы теплоснабжения) включает четыре новых мероприятия:
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной ЦРК в г. Корсаков (2 очередь);
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в с. Лесное;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в с. Охотское;
· Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной на территории Мальково.
В связи с неопределённостью структуры застройки туристско-рекреационного кластера «Лагуна Буссе», а также в связи с неопределённостью структуры и сроков застройки «Экополис», затраты на строительство новых источников взяты по аналогичным территориям, а затраты на строительство новых тепловых сетей не учитываются.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в настоящее время, представлен в таблице 4.1.1.





Таблица 4.1.1 – Мероприятия по развитию систем теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Адрес
	1 вариант развития
	2 вариант развития
	Примечание

	
	
	
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость, тыс.руб.
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость, тыс.руб.
	

	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения,
не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Строительство новых котельных

	1
	Котельная №25
	г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.29/1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 в г. Корсаков
	2022-2025
	414 219,00
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 в г. Корсаков
	2022-2024
	414 219,00
	-

	2
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г. Корсаков
	2022-2025
	858 587,86
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г. Корсаков
	2022-2024
	858 587,86
	-

	3
	Котельная с. Озерское
	Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. б/н
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с. Озерское
	2023-2025
	134 541,31
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с. Озерское
	2023-2024
	134 541,31
	-

	4
	Котельная №22
	Корсаковский район, с. Раздольное, ул. Аграрная, д.7/1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 в с. Раздольное
	2022-2025
	134 608,30
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 в с. Раздольное
	2022-2024
	134 608,30
	-

	5
	Котельная №7
	Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Производственная, д.32
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 в с. Соловьевка
	2022-2025
	143 462,44
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 в с. Соловьевка
	2022-2024
	143 462,44
	-

	6
	Котельная №12
	Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, д.18/1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 в с. Чапаево
	2022-2025
	125 719,15
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 в с. Чапаево
	2022-2024
	125 719,15
	-

	7
	Котельная №21
	г. Корсаков, ул. Спортивная, д.1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21 в г. Корсаков
	2022-2025
	232 498,98
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21 в г. Корсаков
	2022-2024
	232 498,98
	-

	8
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Строительство 2-й очереди автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №11 в г. Корсаков
	2023-2026
	388 961,45
	Строительство 2-й очереди автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №11 в г. Корсаков
	2023-2025
	388 961,45
	-

	9
	Котельная №6
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, д.4/4
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №6 в г. Корсаков
	2023-2025
	171 351,44
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №6 в г. Корсаков
	2023-2024
	171 351,44
	-

	10
	Котельная с. Дачное
	Корсаковский район, с. Дачное
	Строительство автоматизированной газовой котельной с. Дачное
	2026
	100 125,00
	Строительство автоматизированной газовой котельной с. Дачное
	Декабрь 2026
	100 125,00
	-

	11
	Котельная с. Третья Падь
	Корсаковский район, с. Третья Падь
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с.Третья Падь
	2027
	137 814,74
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с.Третья Падь
	2027
	137 814,74
	-

	12
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	-
	-
	-
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г. Корсаков (2 очередь)
	после 2025
	856 311,39
	-

	13
	Котельная с. Лесное
	Корсаковский район, с. Лесное
	-
	-
	-
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в с. Лесное
	после 2025
	112 845,90
	-

	14
	Котельная с. Охотское
	Корсаковский район, с. Охотское
	-
	-
	-
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в с. Охотское
	после 2025
	125 384,33
	-

	15
	Котельная т. Мальково
	Корсаковский район, территория Мальково
	-
	-
	-
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной на территории Мальково
	после 2025
	87 769,03
	-

	Строительство новых тепловых сетей

	1
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	2022-2027
	695 846,18
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	2022-2027
	695 846,18
	-

	2
	Котельная №25
	г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.29/1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	2023
	53 693,03
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	2023
	53 693,03
	-

	3
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	2023
	64 039,94
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	2023
	64 039,94
	-

	4
	Котельная №21
	г. Корсаков, ул. Спортивная, д.1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	2023-2030
	46 450,98
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	2023-2030
	46 450,98
	-

	5
	Котельная №12
	Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, д.18/1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	2023
	1 994,40
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	2023
	1 994,40
	-

	6
	Котельная №22
	Корсаковский район, с. Раздольное, ул. Аграрная, д.7/1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	2023-2027
	10 658,91
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	2023-2027
	10 658,91
	-

	7
	Котельная №7
	Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Производственная, д.32
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	2023-2030
	10 917,18
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	2023-2030
	10 917,18
	-

	8
	Котельная с. Новиково
	Корсаковский район, с. Новиково, ул. Советская, д.23Б
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с. Новиково
	2023
	915,52
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с. Новиково
	2023
	915,52
	-

	9
	Котельная с. Озерское
	Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д.б/н
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с. Озерское
	2023-2029
	55 099,70
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с. Озерское
	2023-2029
	55 099,70
	-

	10
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	2024
	75 779,12
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	2024
	75 779,12
	-

	11
	Котельная с. Соловьевка
	Российская Федерация, Сахалинская область,Корсаковский ГО, с. Соловьевка
	Насосная станция в с. Соловьевка
	2027
	31 549,10
	Насосная станция в с. Соловьевка
	2027
	31 549,10
	-

	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа
существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	1
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11
	2022-2026
	401 588,44
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11
	2022-2026
	401 588,44
	-

	2
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК
	2022-2030
	790 846,09
	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК
	2022-2030
	790 846,09
	-

	3
	Котельная №25
	г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.29/1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25
	2023-2029
	197 856,47
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25
	2023-2029
	197 856,47
	-

	4
	Котельная №12
	Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, д.18/1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №12
	2028-2030
	40 355,38
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №12
	2028-2030
	40 355,38
	-

	5
	Котельная с. Новиково
	Корсаковский район, с. Новиково, ул. Советская, д.23Б
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с. Новиково
	2022-2030
	70 928,96
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с. Новиково
	2022-2030
	70 928,96
	-

	6
	Котельная с. Озерское
	Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. б/н
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с. Озерское
	2022-2029
	181 213,43
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с. Озерское
	2022-2029
	181 213,43
	-

	7
	Котельная №21
	г. Корсаков, ул. Спортивная, д.1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №21
	2023-2030
	145 983,33
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №21
	2023-2030
	145 983,33
	-

	8
	Котельная №22
	Корсаковский район, с. Раздольное, ул. Аграрная, д.7/1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №22
	2023-2024
	39 455,34
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №22
	2023-2024
	39 455,34
	-

	9
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11 Второй очереди
	2023-2024
	79 029,52
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11 Второй очереди
	2023-2024
	79 029,52
	-

	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1
	-
	МО Корсаковский ГО
	Создание материально-технической базы
	2022-2044
	134 801,44
	Создание материально-технической базы
	2022-2044
	134 801,44
	-

	2
	-
	МО Корсаковский ГО
	Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей
	2023
	14 060,80
	Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей
	2023
	14 060,80
	-

	3
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Реконструкция НС №1
	2023
	32 948,29
	Реконструкция НС №1
	2023
	32 948,29
	-

	4
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Реконструкция НС №15
	2023
	14 135,54
	Реконструкция НС №15
	2023
	14 135,54
	-

	5
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	Реконструкция ЦТП №1 (НС)
	2023
	70 600,73
	Реконструкция ЦТП №1 (НС)
	2023
	70 600,73
	-

	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	1
	Котельная №9
	г. Корсаков, ул. Серафимовича, д.47
	Перевод Котельной №9 в режим насосной станции
	2022
	35 000,00
	Перевод Котельной №9 в режим насосной станции
	2022
	35 000,00
	-

	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	Вывод из эксплуатации котельной
	2024
	19 419,27
	Вывод из эксплуатации котельной
	2024
	19 419,27
	-

	2
	Котельная №6
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, д.4/4
	Вывод из эксплуатации котельной
	2025
	8 589,19
	Вывод из эксплуатации котельной
	2025
	8 589,19
	-







4.2. [bookmark: _Toc115445885][bookmark: _Toc130904385]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа
Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается 2 варианта перспективного развития системы теплоснабжения Корсаковского муниципального округа.
По второму варианту развития централизованной системы теплоснабжения Корсаковского муниципального округа в расчетных условиях Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области максимальный объем транспортировки газа и технические характеристики инфраструктуры определены без учета объемов населенных пунктов: село Лесное, село Охотское, территория Мальково, а также без учёта 2-ой очереди котельной ЦРК.
Строительство межпоселковых газопроводов до вышеперечисленных населенных пунктов в действующей Схеме газификации, создание технологически связанной распределительной инфраструктуры внутри населенных пунктов не предусмотрено.
В связи с этим произвести полноценный технико-экономический анализ второго варианта не представляется возможным.
В таблице ниже представлены сводные значения затрат по мероприятиям по вариантам перспективного развития системы теплоснабжения.

Таблица 4.2.1 - Сводные значения затрат по мероприятиям по вариантам перспективного развития системы теплоснабжения
	1 вариант развития, тыс.руб.
	2 вариант развития, тыс.руб.

	6 479 795,91
	7 662 106,56




Таблица 4.2.2 - Прогнозный тариф с учетом реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации
	Этапы
	ед. изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	ООО «ИКС-Корсаков»
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	
	Индекс роста тарифа
	%
	3,9%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007

	
	Индекс роста тарифа
	%
	4,9%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%

	
	Экономически обоснованный
	Руб./Гкал
	5 731
	6 070
	6 876
	7 464
	7 923
	8 347
	8 658
	8 920
	9 166
	8 872
	6 710
	6 829
	6 757
	6 901
	7 057
	7 203

	
	Индекс роста тарифа
	%
	-5,6%
	5,9%
	13,3%
	8,6%
	6,2%
	5,3%
	3,7%
	3,0%
	2,8%
	-3,2%
	-24,4%
	1,8%
	-1,0%
	2,1%
	2,3%
	2,1%

	МУП «Тепло»
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	
	Индекс роста тарифа
	%
	3,9%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007

	
	Индекс роста тарифа
	%
	4,9%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%

	
	Экономически обоснованный
	Руб./Гкал
	4 550
	4 732
	4 921
	5 118
	5 323
	5 536
	5 757
	5 987
	6 227
	6 476
	6 735
	7 004
	7 285
	7 576
	7 879
	8 194

	
	Индекс роста тарифа
	%
	-5,6%
	5,9%
	13,3%
	8,6%
	6,2%
	5,3%
	3,7%
	3,0%
	2,8%
	-3,2%
	-24,4%
	1,8%
	-1,0%
	2,1%
	2,3%
	2,1%


Таблица 4.2.3 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Тариф, руб./Гкал без НДС

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1
	ООО «ИКС-Корсаков»
	5 731
	6 070
	6 876
	7 464
	7 923
	8 347
	8 658
	8 920
	9 166
	8 872
	6 710
	6 829
	6 757
	6 901
	7 057
	7 203

	2
	МУП «Тепло»
	4 550
	4 732
	4 921
	5 118
	5 323
	5 536
	5 757
	5 987
	6 227
	6 476
	6 735
	7 004
	7 285
	7 576
	7 879
	8 194

	3
	Население 4%
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	4
	Население 6%
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007




5. [bookmark: _Toc115445886][bookmark: _Toc130904386]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5.1. [bookmark: _Toc130904387]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
Мероприятия, предлагаемые к реализации по приоритетному сценарию развития, с разбивкой по годам, приведены в таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1 - Перечень мероприятий по строительству источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1. Строительство новых котельных

	1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №25, по адресу: ул. Вокзальная, 29
	Мощность
	МВт
	22,26
	11,63
	-
	-
	-
	2022
	2025
	414 219,00

	2
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная ЦРК, по адресу: ул. Толстого, 76
	Мощность
	МВт
	61,87
	59,00
	-
	-
	-
	2022
	2025
	858 587,86

	3
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с. Озерское
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная Озерское, по адресу: с. Озерское, ул. Лесная
	Мощность
	МВт
	4,59
	8,72
	-
	-
	-
	2023
	2026
	134 541,31

	4
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 в с. Раздольное
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №22, по адресу: с. Раздольное
	Мощность
	МВт
	3,31
	9,30
	-
	-
	-
	2022
	2025
	134 608,30

	5
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 в с. Соловьевка
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №7, по адресу: с. Соловьевка
	Мощность
	МВт
	5,23
	7,33
	-
	-
	-
	2022
	2025
	143 462,44

	6
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 в с. Чапаево
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №12, по адресу: с. Чапаево
	Мощность
	МВт
	3,25
	3,78
	-
	-
	-
	2022
	2025
	125 719,15

	7
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №21, по адресу: ул. Спортивная
	Мощность
	МВт
	8,11
	19,77
	-
	-
	-
	2022
	2025
	232 498,98

	8
	Строительство 2-й очереди автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №11 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №11, по адресу: ул. Комсомольская, 10
	Мощность
	МВт
	15,35
	12,79
	-
	-
	-
	2023
	2026
	388 961,45

	9
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №6 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №6, по адресу: ул. Лермонтова 2/4
	Мощность
	МВт
	12,71
	9,20
	-
	-
	-
	2023
	2026
	171 351,44

	10
	Строительство автоматизированной газовой котельной с. Дачное
	Повышение энергетической эффективности
	Корсаковский район, с. Дачное
	Мощность
	МВт
	3,76
	4,05
	-
	-
	-
	2024
	Декабрь
2026
	100 125,00

	11
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с.Третья Падь
	Повышение энергетической эффективности
	Корсаковский район, с. Третья Падь
	Мощность
	МВт
	1,88
	0,9
	
	
	
	2025
	2027
	137 814,74

	Итого:
	140,44
	145,17
	
	
	
	
	
	2 841 889,68





5.2. [bookmark: _Toc115445888][bookmark: _Toc130904388]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусматривается.

5.3. [bookmark: _Toc115445889][bookmark: _Toc130904389]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение или модернизация существующих тепловых источников не планируется.

5.4. [bookmark: _Toc115445890][bookmark: _Toc130904390]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном округе нет. Совместная работа не предусматривается.




5.5. [bookmark: _Toc115445891][bookmark: _Toc130904391]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Предложения по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.
Таблица 5.5.1 - Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	1.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1
	Вывод из эксплуатации котельной
	Низкая эффективность и высокая степень износа
	Котельная №11, по адресу: ул. Комсомольская, 10
	Мощность
	МВт
	15,35
	-
	-
	-
	-
	2024
	2024
	19 419,27

	2
	Вывод из эксплуатации котельной
	Низкая эффективность и высокая степень износа
	Котельная №6, по адресу: ул. Лермонтова 2/5
	Мощность
	МВт
	12,71
	-
	-
	-
	-
	2025
	2026
	8 589,19

	Итого:
	28,06
	
	
	
	
	
	
	28 008,46



5.6. [bookmark: _Toc115445892][bookmark: _Toc130904392]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.7. [bookmark: _Toc115445893][bookmark: _Toc130904393]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода, не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.8. [bookmark: _Toc115445894][bookmark: _Toc130904394]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В котельных используется качественное регулирование тепловой энергии по отопительной нагрузке.
Во всех котельных муниципального округа применяется температурный график 75/55 (рисунок 5.8.1).
[image: ]
Рисунок 5.8.1 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных Корсаковского муниципального округа



5.9. [bookmark: _Toc115445895][bookmark: _Toc130904395]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в таблице ниже.
Таблица 5.9.1 – Существующая и перспективная установленная мощность источников тепловой энергии
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	53,2
	53,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №2

	Установленная мощность
	Гкал/час
	11,173
	11,173
	11,173
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №3

	Установленная мощность
	Гкал/час
	9,2
	9,2
	9,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,932
	10,932
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №8

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,416
	6,416
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №9

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,84
	4,84
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	21,3
	21,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,33
	3,33
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №13

	Установленная мощность
	Гкал/час
	8,864
	8,864
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №16

	Установленная мощность
	Гкал/час
	2,2
	2,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №19

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,0
	1,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,0
	7,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,24
	3,24
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	16,5
	16,5
	Котельная выведена из эксплуатации

	Котельная с. Новиково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79

	Котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,58
	7,58
	Котельная выведена из эксплуатации

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59
	51,59

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	МУП «Тепло»

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Итого по муниципальному округу
	Гкал/час
	182,705
	303,655
	182,113
	161,45
	161,45
	244,254
	244,254
	244,254
	244,254





5.10. [bookmark: _Toc115445896][bookmark: _Toc130904396]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.











6. [bookmark: _Toc115445897][bookmark: _Toc130904397]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

6.1. [bookmark: _Toc115445898][bookmark: _Toc130904398]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

6.2. [bookmark: _Toc115445899][bookmark: _Toc130904399]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
В период до 2037 года на территории Корсаковского муниципального округа запланировано строительство точечной и квартальной застройки под жилищную, социально-общественную инфраструктуру. При размещении перспективных объектов были учтены выданные технические условия на подключение к централизованному теплоснабжению, Генеральный план муниципального округа, данные, полученные от департамента архитектуры, о планируемых территориях застройки.
Перечень новых участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице 6.2.1 и 6.2.2.



Таблица 6.2.1 - Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13

	Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1.
	Строительство новых тепловых сетей

	1.1.1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Переключение потребителей
	Строительство перемычки кот. №11 кот. №9, 16 НС-5
	Длина
	км
	0
	7,53
	32
	-
	400
	2022
	2027
	695 846,18

	1.1.2
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Переключение потребителей
	Котельная №25 - Уз10
	Длина
	км
	0
	2,48
	50
	-
	250
	2023
	2023
	53 693,03

	1.1.3
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Переключение потребителей
	Уз - Уз
	Длина
	км
	0
	1,50
	50
	-
	160
	2023
	2023
	64 039,94

	1.1.4
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	Переключение потребителей
	ТК16 - МКД 100м
	Длина
	км
	0
	0,34
	125
	-
	350
	2023
	2030
	46 450,98

	1.1.5
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Новиково
	Переключение потребителей
	УТ-П-34 - ул. Советская 26
	Длина
	км
	0
	0,15
	110
	-
	110
	2023
	2023
	915,52

	1.1.6
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Переключение потребителей
	УТ-П-13 - УТ-П-12
	Длина
	км
	0
	1,37
	32
	-
	300
	2023
	2029
	55 099,70

	1.1.7
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	Переключение потребителей
	От Котельной №11 Второй очереди до врезки в существующую сеть
	Длина
	км
	0
	5,37
	200
	-
	350
	2023
	2024
	75 779,12

	1.1.8
	Насосная станция в с.Соловьевка
	Переключение потребителей
	Строительство насосной станции
	Расход
	м3/ч
	0
	22
	х
	х
	х
	2025
	2027
	31 549,10

	1.1.9
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную в с. Дачное
	Переключение потребителей
	АГК с. Дачное – ТК-4
	Длина
	км
	0
	0,131
	150
	-
	160
	2025
	Декабрь
2026
	2 500, 00

	Всего по группе 1
	994 324,47

	Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	2.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	2.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	1,79
	1,79
	32
	-
	400
	2022
	2026
	401 588,44

	2.1.2
	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	5,13
	5,13
	32
	-
	500
	2022
	2030
	790 846,09

	2.1.3
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	2,68
	2,68
	50
	-
	200
	2023
	2029
	197 856,47

	2.1.4
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №12
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,26
	0,26
	50
	-
	160
	2028
	2030
	40 355,38

	2.1.5
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Новиково
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,24
	0,24
	32
	-
	160
	2022
	2030
	70 928,96

	2.1.6
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Озерское
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,12
	0,12
	32
	-
	200
	2022
	2029
	181 213,43

	2.1.7
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №21
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,56
	0,56
	32
	-
	400
	2023
	2030
	145 983,33

	2.1.8
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №22
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,00
	0,00
	50
	-
	250
	2023
	2024
	39 455,34

	2.1.9
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11 Второй очереди
	Увеличение пропускной способности
	от уз.28 до здания ул. Речная 5
	Длина
	км
	0,70
	0,70
	200
	-
	350
	2023
	2024
	79 029,52

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.2.1
	Создание материально-технической базы
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	2022
	2044
	134 801,44

	2.2.2
	Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	2023
	2023
	14 060,80

	2.2.3
	Реконструкция НС №1
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	11,08
	
	
	
	2023
	2023
	32 948,29

	2.2.5
	Реконструкция НС №15
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	4,75
	
	
	
	2023
	2023
	14 135,54

	2.2.6
	Реконструкция ЦТП №1 (НС)
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	6,99
	
	
	
	2023
	2023
	70 600,73

	Всего по группе 2
	2 213 803,76

	Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	3.1.1
	Перевод Котельной №9 в режим насосной станции
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	Отдельно стоящяя НС
	Мощность
	МВт
	5,76
	3,79
	
	
	
	2022
	2022
	35 000,00

	Всего по группе 3
	35 000,00

	ИТОГО:
	3 243 128,23





[bookmark: _Ref21509610]Таблица 6.2.2 - Перечень участков, предлагаемых к строительству, для обеспечения тепловой энергией новых потребителей и переключения существующих потребителей в Корсаковском МО
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объекта
	Способ прокладки
	Диаметр
	Длина, м
	Год внедрения

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство перемычки кот. №11 кот, №9, 16 НС-5
	В непроходных каналах
	300
	2717
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство тепловых сетей от ТК-14 до УТ12 (потребители ул. Калинина от НС-5)
	В непроходных каналах
	300
	176
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство тепловых сетей до потребителей ул. Артиллерийская
	В непроходных каналах
	400
	562
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство перемычки кот. №11  до Приморского бульвара
	В непроходных каналах
	300
	820
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-24 - УТ-П-23
	В непроходных каналах
	300
	225,21
	2025

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-23 - МЖД 100тм
	В непроходных каналах
	250
	82,63
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Котельная №25 - Уз10
	В непроходных каналах
	250
	20,91
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз3 - Уз98/1
	Бесканальная прокладка
	200
	87,58
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз98/1 - Уз98
	Бесканальная прокладка
	200
	26,12
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК16 - МКД 100м
	Бесканальная прокладка
	300
	91,17
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК5 - ТК3
	Бесканальная прокладка
	350
	285,96
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	Котельная №12 - Уз
	Бесканальная прокладка
	200
	50
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз16 - Детский сад
	Бесканальная прокладка
	200
	20,41
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-13 - УТ-П-12
	В непроходных каналах
	300
	31,63
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-48 - УТ-П-2
	В непроходных каналах
	250
	60,7
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-12 - УТ-П-11
	В непроходных каналах
	250
	29,53
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-8 - УТ-П-48
	В непроходных каналах
	250
	60,29
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	насосная новая оз - УТ-П-14
	В непроходных каналах
	250
	63,71
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-11 - насосная новая оз
	В непроходных каналах
	250
	29,98
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз 9/1 - ТК 4-1
	В непроходных каналах
	100
	16,2
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	ТК 4-1 - ТК 4-2
	В непроходных каналах
	100
	102,04
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	ТК 4-2 - УЗ 4-2/1
	В непроходных каналах
	100
	47,38
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УЗ 4-2/1 - ТК 4-3
	В непроходных каналах
	100
	59,15
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-14 - Жилые дома
	Бесканальная прокладка
	200
	43,44
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ - Пансионат для ветеранов
	Бесканальная прокладка
	160
	181,38
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-32 - Смена диаметра
	Бесканальная прокладка
	125
	123,38
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-пр/1-ТК-П-28/1/1
	Бесканальная прокладка
	125
	61,98
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/1-ТК-П-28/1/2
	Бесканальная прокладка
	110
	75,81
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/2-ТК-П-28/1/4
	Бесканальная прокладка
	110
	148,57
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-47 - ул, Морская 4
	Бесканальная прокладка
	90
	20,79
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-32 - 6тм МЖД
	Бесканальная прокладка
	90
	21,42
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-36 - ул, Портовая 8/4
	Бесканальная прокладка
	75
	39,15
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД1
	Бесканальная прокладка
	75
	35,78
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД2
	Бесканальная прокладка
	75
	42,85
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Насосная станция №2 Перспектив - МКД 2м
	Бесканальная прокладка
	75
	79,8
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-29 - Д/с 110 мест
	Бесканальная прокладка
	75
	18,13
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Задв 11 - УТ-П-39
	Бесканальная прокладка
	75
	50,79
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД3
	Бесканальная прокладка
	75
	24,06
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-39 - ул, Портовая 22/3
	Бесканальная прокладка
	75
	56,95
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-55 - ул, Строительна 34
	Бесканальная прокладка
	50
	55,76
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/1-ТК2-30
	Бесканальная прокладка
	50
	20,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/2- До потребителя
	Бесканальная прокладка
	50
	10
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/3- До потребителя
	Бесканальная прокладка
	50
	23,45
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/4-40
	Бесканальная прокладка
	50
	10
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК 7 - ул, Первомайская 64
	Бесканальная прокладка
	50
	85,32
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-35 - ул, Вокзальная 5
	Бесканальная прокладка
	50
	13,36
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Смена диаметра Уз 55-Школа - Спорт, комплекс «Флагман»
	Бесканальная прокладка
	40
	53,44
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-39 - ул, Портовая 62
	Бесканальная прокладка
	32
	10,9
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз10 - Уз10
	Бесканальная прокладка
	160
	622,98
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-40 - УТ-П-33
	Бесканальная прокладка
	110
	80,45
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз4 - МЖК 6м
	Бесканальная прокладка
	90
	90,86
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-33 - ул, Окружная 78/1
	Бесканальная прокладка
	90
	10,33
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ - Перспектива
	Бесканальная прокладка
	90
	71,7
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	ТК9 - ул, Окружная
	Бесканальная прокладка
	90
	206,23
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-33 - ул, Окружная 78/2
	Бесканальная прокладка
	75
	56,75
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз 29 - ул, Вокзальная 31
	Бесканальная прокладка
	50
	21,95
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз15 - ул, Вокзальная 44/1
	Бесканальная прокладка
	50
	34,47
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	ТК19 - ул, Вокзальная 23
	Бесканальная прокладка
	50
	46,85
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Уз
	Бесканальная прокладка
	110
	194,92
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - ТК1
	Бесканальная прокладка
	110
	75,63
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Уз
	Бесканальная прокладка
	110
	84,66
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Водник
	Бесканальная прокладка
	160
	270,92
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов2 - ТК1
	Бесканальная прокладка
	110
	193,96
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов - ТКнов2
	Бесканальная прокладка
	110
	144,19
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 106 - УТ-П-22
	Бесканальная прокладка
	110
	63,52
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов - пер, Авиационный, 4
	Бесканальная прокладка
	75
	69,89
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-22 -
	Бесканальная прокладка
	75
	115,09
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз16 - Перспектива
	Бесканальная прокладка
	75
	11,9
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз 7 - ул, Корсаковская 4/3
	Бесканальная прокладка
	50
	33,86
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов2 - ул, Кирпичная 2
	Бесканальная прокладка
	50
	5,49
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 38 - ул, Корсаковская 6/1
	Бесканальная прокладка
	50
	29,2
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-44 - ул, Толстого 68 а
	Бесканальная прокладка
	50
	21,82
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 111 - ул, Советская 58/1
	Бесканальная прокладка
	50
	84,78
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз,1/10 - ул, Заозерная 22
	Бесканальная прокладка
	50
	63,17
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз 70 - ул, Парковая 8
	Бесканальная прокладка
	50
	20,18
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-5 - ул, Гвардейская 87
	Бесканальная прокладка
	50
	95,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 28 - ул, Краснофлотская 27
	Бесканальная прокладка
	50
	36,28
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК3 - ул, Окружная
	Бесканальная прокладка
	125
	33,6
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК - МЖК
	Бесканальная прокладка
	125
	202,96
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК - Школа на 800 мест
	Бесканальная прокладка
	125
	106,55
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	Центральная 13
	Бесканальная прокладка
	50
	22,24
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-58 - Социально-общественные помещен
	Бесканальная прокладка
	125
	26,73
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - УТ-П-53
	Бесканальная прокладка
	110
	37,26
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-53 - УТ-П-52
	Бесканальная прокладка
	110
	14,05
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-51 - УТ-П-50
	Бесканальная прокладка
	110
	14,26
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-50 - УТ-П-49
	Бесканальная прокладка
	110
	11,73
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - УТ-П-48
	Бесканальная прокладка
	110
	12,75
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	ТК4 - УТ-П-54
	Бесканальная прокладка
	110
	38,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-52 - УТ-П-51
	Бесканальная прокладка
	110
	16,32
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз14 - Жилая застройка
	Бесканальная прокладка
	90
	25,55
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-48 - ул, Школьная 27/2
	Бесканальная прокладка
	50
	12,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - ул, Школьная 26/2
	Бесканальная прокладка
	50
	12,3
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-50 - ул, Школьная 25/3
	Бесканальная прокладка
	50
	11,28
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-48 - ул, Школьная 24/3
	Бесканальная прокладка
	50
	6
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-51 - ул, Школьная 25/2
	Бесканальная прокладка
	50
	11,59
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - ул, Школьная 21/5
	Бесканальная прокладка
	50
	8,35
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-52 - ул, Школьная 24/2
	Бесканальная прокладка
	50
	11,31
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Врезка - ул, Школьная 22/3
	Бесканальная прокладка
	50
	15,39
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-53 - ул, Школьная 25/4
	Бесканальная прокладка
	50
	11,51
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз11 - МЖД
	Бесканальная прокладка
	50
	50,38
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - ул, Школьная 21/6
	Бесканальная прокладка
	50
	10,83
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - ул, Школьная 26/3
	Бесканальная прокладка
	50
	6,84
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-17 - УТ-П-18
	Бесканальная прокладка
	125
	25,03
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - Жилищная застройка
	Бесканальная прокладка
	125
	18,03
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	Уз24 - УТ-П-21
	Бесканальная прокладка
	110
	38,46
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - УТ-П-19
	Бесканальная прокладка
	90
	27,57
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - УТ-П-20
	Бесканальная прокладка
	90
	28,73
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Д/с на 110 мест
	Бесканальная прокладка
	75
	14,35
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-46 - ул, Центральная 26
	Бесканальная прокладка
	75
	23,35
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - УТ-П-16
	Бесканальная прокладка
	50
	19,62
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-16 - Спорт, зал
	Бесканальная прокладка
	40
	19,09
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Пожарное депо
	Бесканальная прокладка
	40
	17,72
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Кафе
	Бесканальная прокладка
	32
	18,55
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - Библиотека
	Бесканальная прокладка
	32
	20,65
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - Клуб на 75 посадочных мест
	Бесканальная прокладка
	32
	22,74
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - Музей
	Бесканальная прокладка
	32
	20,89
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-16 - Магазины
	Бесканальная прокладка
	32
	20,2
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Баня
	Бесканальная прокладка
	32
	18,4
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Отделение сбербанка
	Бесканальная прокладка
	32
	24,28
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Пункт бытового обслуживания
	Бесканальная прокладка
	32
	18,26
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - Аптека
	Бесканальная прокладка
	32
	17,49
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - Дет, школа искусстав на 13 мес
	Бесканальная прокладка
	32
	24,86
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Новиково
	УТ-П-34 - ул, Советская 26
	Бесканальная прокладка
	110
	60
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-2 - Т16
	Бесканальная прокладка
	160
	209,16
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-11 - Социальный объект
	Бесканальная прокладка
	125
	22,38
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз16 - Спортивный зал
	Бесканальная прокладка
	110
	61,83
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-2 - УТ-П-1
	Бесканальная прокладка
	110
	22,83
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-1 - Кафе, отделение банка
	Бесканальная прокладка
	90
	16,17
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-48 - Детский сад
	Бесканальная прокладка
	75
	19,66
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-13 - Предприятие бытового обслужива
	Бесканальная прокладка
	75
	24,31
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-1 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	20,24
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-9 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	17,4
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-10 - УТ-П-9
	Бесканальная прокладка
	32
	24,12
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз109 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	43,88
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-9 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	21,94
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-12 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	24,35
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	
	Бесканальная прокладка
	75
	50
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	От Котельной №11 Второй очереди до врезки в существующую сеть
	Бесканальная прокладка
	350
	191
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	28 - ТК-пр/1
	Бесканальная прокладка
	350
	100
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр/1-ТК-пр/2
	Бесканальная прокладка
	300
	78
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр - ТК-14
	Бесканальная прокладка
	200
	93
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр - ТК-15
	Бесканальная прокладка
	250
	220
	2024

	Строительство тепловых сетей в с. Третья Падь
	с. Третья пядь (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	125
	85
	2025

	Строительство тепловых сетей в с. Соловьевка
	с. Соловьевка (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	110
	72
	2026

	Строительство тепловых сетей в с. Дачное
	с. Дачное (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	160
	75
	2026



6.3. [bookmark: _Toc115445900][bookmark: _Toc130904400]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk125898950]Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

6.4. [bookmark: _Toc115445901][bookmark: _Toc130904401]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Перечень участков, предлагаемых к строительству, для переключения и подключения потребителей в Корсаковском МО приведен в таблице ниже.
Таблица 6.4.1 - Перечень участков, предлагаемых к строительству, для переключения и подключения потребителей в Корсаковском МО
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объекта
	Способ прокладки
	Диаметр
	Длина, м
	Год внедрения

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство перемычки кот. №11  кот, №9, 16 НС-5
	В непроходных каналах
	300
	2717
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство тепловых сетей от ТК-14 до УТ12 (потребители ул. Калинина от НС-5)
	В непроходных каналах
	300
	176
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство тепловых сетей до потребителей ул. Артиллерийская
	В непроходных каналах
	400
	562
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Строительство перемычки кот. №11 до Приморского бульвара
	В непроходных каналах
	300
	820
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-24 - УТ-П-23
	В непроходных каналах
	300
	225,21
	2025

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-23 - МЖД 100тм
	В непроходных каналах
	250
	82,63
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Котельная №25 - Уз10
	В непроходных каналах
	250
	20,91
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	узз - Уз98/1
	Бесканальная прокладка
	200
	87,58
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз98/1 - Уз98
	Бесканальная прокладка
	200
	26,12
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК16 - МКД 100м
	Бесканальная прокладка
	300
	91,17
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК5 - ТК3
	Бесканальная прокладка
	350
	285,96
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	Котельная №12 - Уз
	Бесканальная прокладка
	200
	50
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз16 - Детский сад
	Бесканальная прокладка
	200
	20,41
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-13 - УТ-П-12
	В непроходных каналах
	300
	31,63
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-48 - УТ-П-2
	В непроходных каналах
	250
	60,7
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-12 - УТ-П-11
	В непроходных каналах
	250
	29,53
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-8 - УТ-П-48
	В непроходных каналах
	250
	60,29
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	насосная новая оз - УТ-П-14
	В непроходных каналах
	250
	63,71
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-11 - насосная новая оз
	В непроходных каналах
	250
	29,98
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз 9/1 - ТК 4-1
	В непроходных каналах
	100
	16,2
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	ТК 4-1 - ТК 4-2
	В непроходных каналах
	100
	102,04
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	ТК 4-2 - УЗ 4-2/1
	В непроходных каналах
	100
	47,38
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УЗ 4-2/1 - ТК 4-3
	В непроходных каналах
	100
	59,15
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-14 - Жилые дома
	Бесканальная прокладка
	200
	43,44
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ - Пансионат для ветеранов
	Бесканальная прокладка
	160
	181,38
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-32 - Смена диаметра
	Бесканальная прокладка
	125
	123,38
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-пр/1-ТК-П-28/1/1
	Бесканальная прокладка
	125
	61,98
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/1-ТК-П-28/1/2
	Бесканальная прокладка
	110
	75,81
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/2-ТК-П-28/1/4
	Бесканальная прокладка
	110
	148,57
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-47 - ул, Морская 4
	Бесканальная прокладка
	90
	20,79
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-32 - 6тм МЖД
	Бесканальная прокладка
	90
	21,42
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-36 - ул, Портовая 8/4
	Бесканальная прокладка
	75
	39,15
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД1
	Бесканальная прокладка
	75
	35,78
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД2
	Бесканальная прокладка
	75
	42,85
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Насосная станция №2 Перспектив - МКД 2м
	Бесканальная прокладка
	75
	79,8
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-29 - Д/с 110 мест
	Бесканальная прокладка
	75
	18,13
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Задв 11 - УТ-П-39
	Бесканальная прокладка
	75
	50,79
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-13 - 3тм МЖД3
	Бесканальная прокладка
	75
	24,06
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-39 - ул, Портовая 22/3
	Бесканальная прокладка
	75
	56,95
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-55 - ул, Строительна 34
	Бесканальная прокладка
	50
	55,76
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/1-ТК2-30
	Бесканальная прокладка
	50
	20,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/2- До потребителя
	Бесканальная прокладка
	50
	10
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/3- До потребителя
	Бесканальная прокладка
	50
	23,45
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК-П-28/1/4-40
	Бесканальная прокладка
	50
	10
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	ТК 7 - ул, Первомайская 64
	Бесканальная прокладка
	50
	85,32
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-35 - ул, Вокзальная 5
	Бесканальная прокладка
	50
	13,36
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Смена диаметра Уз 55-Школа - Спорт, комплекс «Флагман»
	Бесканальная прокладка
	40
	53,44
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	УТ-П-39 - ул, Портовая 62
	Бесканальная прокладка
	32
	10,9
	2022

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз10 - Уз10
	Бесканальная прокладка
	160
	622,98
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-40 - УТ-П-33
	Бесканальная прокладка
	110
	80,45
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз4 - МЖК 6м
	Бесканальная прокладка
	90
	90,86
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-33 - ул, Окружная 78/1
	Бесканальная прокладка
	90
	10,33
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ - Перспектива
	Бесканальная прокладка
	90
	71,7
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	ТК9 - ул, Окружная
	Бесканальная прокладка
	90
	206,23
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	УТ-П-33 - ул, Окружная 78/2
	Бесканальная прокладка
	75
	56,75
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз 29 - ул, Вокзальная 31
	Бесканальная прокладка
	50
	21,95
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Уз15 - ул, Вокзальная 44/1
	Бесканальная прокладка
	50
	34,47
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	ТК19 - ул, Вокзальная 23
	Бесканальная прокладка
	50
	46,85
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Уз
	Бесканальная прокладка
	110
	194,92
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - ТК1
	Бесканальная прокладка
	110
	75,63
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Уз
	Бесканальная прокладка
	110
	84,66
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз - Водник
	Бесканальная прокладка
	160
	270,92
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов2 - ТК1
	Бесканальная прокладка
	110
	193,96
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов - ТКнов2
	Бесканальная прокладка
	110
	144,19
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 106 - УТ-П-22
	Бесканальная прокладка
	110
	63,52
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов - пер, Авиационный, 4
	Бесканальная прокладка
	75
	69,89
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-22 -
	Бесканальная прокладка
	75
	115,09
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз16 - Перспектива
	Бесканальная прокладка
	75
	11,9
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз 7 - ул, Корсаковская 4/3
	Бесканальная прокладка
	50
	33,86
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТКнов2 - ул, Кирпичная 2
	Бесканальная прокладка
	50
	5,49
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 38 - ул, Корсаковская 6/1
	Бесканальная прокладка
	50
	29,2
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-44 - ул, Толстого 68 а
	Бесканальная прокладка
	50
	21,82
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 111 - ул, Советская 58/1
	Бесканальная прокладка
	50
	84,78
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз,1/10 - ул, Заозерная 22
	Бесканальная прокладка
	50
	63,17
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Уз 70 - ул, Парковая 8
	Бесканальная прокладка
	50
	20,18
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	УТ-П-5 - ул, Гвардейская 87
	Бесканальная прокладка
	50
	95,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	ТК 28 - ул, Краснофлотская 27
	Бесканальная прокладка
	50
	36,28
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК3 - ул, Окружная
	Бесканальная прокладка
	125
	33,6
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК - МЖК
	Бесканальная прокладка
	125
	202,96
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	ТК - Школа на 800 мест
	Бесканальная прокладка
	125
	106,55
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №12
	Центральная 13
	Бесканальная прокладка
	50
	22,24
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-58 - Социально-общественные помещен
	Бесканальная прокладка
	125
	26,73
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - УТ-П-53
	Бесканальная прокладка
	110
	37,26
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-53 - УТ-П-52
	Бесканальная прокладка
	110
	14,05
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-51 - УТ-П-50
	Бесканальная прокладка
	110
	14,26
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-50 - УТ-П-49
	Бесканальная прокладка
	110
	11,73
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - УТ-П-48
	Бесканальная прокладка
	110
	12,75
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	ТК4 - УТ-П-54
	Бесканальная прокладка
	110
	38,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-52 - УТ-П-51
	Бесканальная прокладка
	110
	16,32
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз14 - Жилая застройка
	Бесканальная прокладка
	90
	25,55
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-48 - ул, Школьная 27/2
	Бесканальная прокладка
	50
	12,54
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - ул, Школьная 26/2
	Бесканальная прокладка
	50
	12,3
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-50 - ул, Школьная 25/3
	Бесканальная прокладка
	50
	11,28
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-48 - ул, Школьная 24/3
	Бесканальная прокладка
	50
	6
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-51 - ул, Школьная 25/2
	Бесканальная прокладка
	50
	11,59
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - ул, Школьная 21/5
	Бесканальная прокладка
	50
	8,35
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-52 - ул, Школьная 24/2
	Бесканальная прокладка
	50
	11,31
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Врезка - ул, Школьная 22/3
	Бесканальная прокладка
	50
	15,39
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-53 - ул, Школьная 25/4
	Бесканальная прокладка
	50
	11,51
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	Уз11 - МЖД
	Бесканальная прокладка
	50
	50,38
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-54 - ул, Школьная 21/6
	Бесканальная прокладка
	50
	10,83
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	УТ-П-49 - ул, Школьная 26/3
	Бесканальная прокладка
	50
	6,84
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-17 - УТ-П-18
	Бесканальная прокладка
	125
	25,03
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - Жилищная застройка
	Бесканальная прокладка
	125
	18,03
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	Уз24 - УТ-П-21
	Бесканальная прокладка
	110
	38,46
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - УТ-П-19
	Бесканальная прокладка
	90
	27,57
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - УТ-П-20
	Бесканальная прокладка
	90
	28,73
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Д/с на 110 мест
	Бесканальная прокладка
	75
	14,35
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-46 - ул, Центральная 26
	Бесканальная прокладка
	75
	23,35
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - УТ-П-16
	Бесканальная прокладка
	50
	19,62
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-16 - Спорт, зал
	Бесканальная прокладка
	40
	19,09
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Пожарное депо
	Бесканальная прокладка
	40
	17,72
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Кафе
	Бесканальная прокладка
	32
	18,55
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - Библиотека
	Бесканальная прокладка
	32
	20,65
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-21 - Клуб на 75 посадочных мест
	Бесканальная прокладка
	32
	22,74
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-18 - Музей
	Бесканальная прокладка
	32
	20,89
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-16 - Магазины
	Бесканальная прокладка
	32
	20,2
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Баня
	Бесканальная прокладка
	32
	18,4
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-19 - Отделение сбербанка
	Бесканальная прокладка
	32
	24,28
	2030

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-15 - Пункт бытового обслуживания
	Бесканальная прокладка
	32
	18,26
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - Аптека
	Бесканальная прокладка
	32
	17,49
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №7
	УТ-П-20 - Дет, школа искусстав на 13 мес
	Бесканальная прокладка
	32
	24,86
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Новиково
	УТ-П-34 - ул, Советская 26
	Бесканальная прокладка
	110
	60
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-2 - Т16
	Бесканальная прокладка
	160
	209,16
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-11 - Социальный объект
	Бесканальная прокладка
	125
	22,38
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз16 - Спортивный зал
	Бесканальная прокладка
	110
	61,83
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-2 - УТ-П-1
	Бесканальная прокладка
	110
	22,83
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-1 - Кафе, отделение банка
	Бесканальная прокладка
	90
	16,17
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-48 - Детский сад
	Бесканальная прокладка
	75
	19,66
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-13 - Предприятие бытового обслужива
	Бесканальная прокладка
	75
	24,31
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-1 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	20,24
	2029

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-9 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	17,4
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-10 - УТ-П-9
	Бесканальная прокладка
	32
	24,12
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Уз109 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	43,88
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-9 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	21,94
	2028

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	УТ-П-12 - Магазин смешанных товаров
	Бесканальная прокладка
	32
	24,35
	2027

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №22
	
	Бесканальная прокладка
	75
	50
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	От Котельной №11 Второй очереди до врезки в существующую сеть
	Бесканальная прокладка
	350
	191
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	28 - ТК-пр/1
	Бесканальная прокладка
	350
	100
	2023

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр/1-ТК-пр/2
	Бесканальная прокладка
	300
	78
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр - ТК-14
	Бесканальная прокладка
	200
	93
	2024

	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	ТК-пр - ТК-15
	Бесканальная прокладка
	250
	220
	2024

	Строительство тепловых сетей в с. Третья Падь
	с. Третья пядь (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	125
	85
	2025

	Строительство тепловых сетей в с. Соловьевка
	с. Соловьевка (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	110
	72
	2026

	Строительство тепловых сетей в с. Дачное
	с. Дачное (Мин. Обороны)
	Бесканальная прокладка
	160
	75
	2026



6.5. [bookmark: _Toc115445902][bookmark: _Toc130904402]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Hlk125900301]Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется произвести строительство новых тепловых сетей с учетом перспективного роста тепловой нагрузки.
Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству с перспективой на весь расчетный срок действия схемы теплоснабжения представлен в таблицах 6.5.1 и 6.5.2.




Таблица 6.5.1 - Перечень участков тепловых сетей Корсаковского муниципального округа, подлежащих строительству
	Диаметр
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Котельная №11

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	10,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	53,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	141,1
	77,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	107,7
	239,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	42,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	148,6
	0,0
	75,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	123,4
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	181,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82,6
	0,0
	0,0

	300
	2 893,0
	820,0
	0,0
	225,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	562,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	4 061,7
	1 401,1
	0,0
	301,0
	0,0
	82,6
	0,0
	0,0

	Котельная ЦРК

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	390,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	196,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	756,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	270,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	1 615,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №25

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	103,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	56,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	379,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	80,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	623,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	113,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	20,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	1 377,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №7

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41,1
	165,2
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,8
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,6
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	23,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,4
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	56,3
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38,5
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,1
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	23,4
	0,0
	0,0
	0,0
	103,8
	311,1
	0,0

	Котельная №12

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	22,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	72,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная с. Новиково

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная с. Озерское

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,4
	127,5
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,3
	19,7
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2
	0,0

	100
	0,0
	224,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	84,7
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,4
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	209,2
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,4
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	244,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	31,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	224,8
	275,8
	0,0
	0,0
	114,5
	457,2
	0,0

	Котельная №21

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	33,6
	203,0
	0,0
	0,0
	0,0
	106,6
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	91,2
	0,0

	350
	0,0
	286,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	319,6
	203,0
	0,0
	0,0
	0,0
	197,8
	0,0

	Котельная №22

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	168,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,6
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	144,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,7
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	20,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	383,6
	0,0
	0,0
	0,0
	52,3
	0,0
	0,0

	2-я очередь котельной №11

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	93,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	178,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	191,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	682,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 6.5.2 - Перечень участков тепловых сетей Корсаковского муниципального округа, подлежащих реконструкции
	Диаметр
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Котельная №11

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	233,5
	0,0
	42,7
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	161,9
	0,0
	25,5
	112,9
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	666,6
	0,0
	263,0
	588,7
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	44,4
	0,0
	225,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	124,5
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	247,1
	0,0
	169,3
	41,7
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	369,8
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	1 013,9
	0,0
	293,5
	27,2
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	156,4
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	26,7
	1 535,1
	0,0
	329,7
	443,2
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	51,1
	241,7
	0,0
	41,5
	41,5
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	540,9
	0,0
	273,6
	302,8
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	329,5
	0,0
	306,7
	227,4
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	60,0
	154,4
	0,0
	130,5
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	117,8
	0,0
	36,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	137,8
	5 286,6
	0,0
	2 138,4
	2 832,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная ЦРК

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	647,4
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,6
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2348,6
	0,0

	63
	29,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	632,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	36,6
	273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,6
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1601,1
	0,0

	100
	53,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3444,5
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	763,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97,6
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 867,7
	332,4
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	1 546,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	1 742,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	107,6
	0,0
	686,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	226,3
	373,0
	4 788,1
	0,0
	0,0
	1 867,7
	9196,8
	0,0

	Котельная №25

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	228,8
	0,0
	0,0
	0,0
	30,8
	8,2
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	31,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	64,6
	0,0

	80
	0,0
	311,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	244,9
	0,0
	0,0
	0,0
	13,7
	86,6
	0,0

	100
	0,0
	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	21,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	367,6
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	599,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	705,8
	0,0
	0,0
	0,0
	138,3
	461,0
	0,0

	200
	0,0
	1 211,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	3 539,2
	0,0
	0,0
	0,0
	182,8
	988,0
	0,0

	Котельная №7

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	522,7
	115,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,0
	47,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	642,5
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	522,5
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 380,2
	882,5
	0,0

	Котельная №12

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	232,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	105,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	234,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	916,0
	0,0

	Котельная с. Новиково

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	198,2
	206,9
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,0
	57,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62,6
	90,6
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,3
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,3
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	207,0
	0,0
	0,0

	110
	115,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	480,5
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	163,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	93,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	163,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	115,8
	93,3
	0,0
	0,0
	0,0
	719,1
	1029,3
	0,0

	Котельная с. Озерское

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	51,5
	0,0
	0,0
	51,5
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	29,9
	10,0
	29,9
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	240,4
	0,0
	240,4
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	288,9
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	288,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	270,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	77,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65,0
	270,4
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	280,8
	290,8
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	786,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	831,2
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	0,0
	0,0
	641,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	77,0
	0,0
	0,0
	2 589,1
	1 197,0
	829,5
	51,5
	0,0

	Котельная №21

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,2
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,2
	0,0

	50
	0,0
	44,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	257,6
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	343,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	76,0
	0,0

	100
	0,0
	112,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	286,1
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	682,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,4
	0,0

	200
	0,0
	622,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	286,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	2 471,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1020,5
	0,0

	Котельная №22

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	235,4
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	127,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	129,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	285,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	935,0
	52,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная №11 Второй очереди

	25
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	75
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	80
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	110
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	125
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	140
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	160
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	200
	0,0
	366,5
	282,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	250
	0,0
	25,2
	341,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	300
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	350
	0,0
	0,0
	221,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	400
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0
	391,7
	845,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0








7. [bookmark: _Toc115445903][bookmark: _Toc130904403]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

7.1. [bookmark: _Toc115445904][bookmark: _Toc130904404]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Корсаковского муниципального поселения отсутствуют системы горячего водоснабжения, в связи с этим переход на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматривается.

7.2. [bookmark: _Toc115445905][bookmark: _Toc130904405]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют, так как в муниципальном поселении отсутствуют открытые системы горячего водоснабжения.

7.3. [bookmark: _Toc130904406]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Корсаковского муниципального поселения отсутствуют системы горячего водоснабжения, в связи с этим переход на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматривается.



8. [bookmark: _Toc115445906][bookmark: _Toc130904407]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. [bookmark: _Toc115445907][bookmark: _Toc130904408]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Для Корсаковского муниципального округа нормативы запасов топлива утверждает Министерство жилищно–коммунального хозяйства Сахалинской области. Нормативы, утвержденные в Корсаковском муниципальном округе на настоящий момент утверждены согласно Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12 августа 2024 г. N 1-3.10-696/24 "Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области на 2025 год" (с изменениями и дополнениями) и приведены в таблице ниже.
Таблица 8.1.1 - Результаты расчётов нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии МО Корсаковский муниципальный округ (утвержденные нормативы)

	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива, тыс. т
	В том числе:

	
	
	неснижаемый запас, тыс. т
	эксплуатационный запас, тыс. т

	1. МУП "Тепло"

	Твердое топливо (уголь)
	0,66
	0,03
	0,63

	1.1. Котельная с. Третья Падь

	Твердое топливо (уголь)
	0,133
	0,003
	0,13

	1.2. Котельная с. Соловьевка

	Твердое топливо (уголь)
	0,154
	0,004
	0,15

	1.3. Котельная с. Дачное

	Твердое топливо (уголь)
	0,373
	0,023
	0,35

	2. ООО "ИКС-Корсаков"

	Твердое топливо (уголь)
	1,868
	0,058
	1,81

	Жидкое топливо
	0,123
	0,123
	

	2.1. Котельная N 2

	Твердое топливо (уголь)
	0,721
	0,001
	0,72

	2.2. Котельная N 3

	Твердое топливо (уголь)
	0,689
	0,029
	0,66

	2.3. Котельная с. Новиково

	Твердое топливо (уголь)
	0,458
	0,028
	0,43

	2.4. Котельная N 6

	Жидкое топливо (резервное)
	0,007
	0,007
	0

	2.5. Котельная с. Озерское

	Жидкое топливо (резервное)
	0,012
	0,012
	0

	2.6. Газовая котельная ЦРК

	Жидкое топливо (резервное)
	0,048
	0,048
	0

	2.7. Газовая котельная "Комсомольская"

	Жидкое топливо (резервное)
	0,017
	0,017
	0

	2.8. Газовая котельная N 7

	Жидкое топливо (резервное)
	0,005
	0,005
	0

	2.9. Газовая котельная N 12

	Жидкое топливо (резервное)
	0,004
	0,004
	0

	2.10. Газовая котельная N 21

	Жидкое топливо (резервное)
	0,011
	0,011
	0

	2.11. Газовая котельная N 22

	Жидкое топливо (резервное)
	0,003
	0,003
	0

	2.12. Газовая котельная N 25

	Жидкое топливо (резервное)
	0,016
	0,016
	0











Таблица 8.1.2 – Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива
	№ п/п
	Наименование и адрес источника
	Параметр
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Существующие источники теплоснабжения

	ООО «ИКС-Корсаков»

	1
	Котельная ЦРК
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	4,95
	4,95
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	8,02
	8,02
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	10365,2
	9627,2
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	16796,4
	15600,4
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника,Гкал/ч
	53,2
	53,2
	

	2
	Котельная №2
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь) в отопительный период, т у.т./ч
	1,16
	1,16
	1,16
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) в отопительный период, т/ч
	1,88
	1,88
	1,88
	

	
	
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь) в летний период, т у.т./ч
	1,27
	1,27
	1,27
	

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) в летний период, т/ч
	2,06
	2,06
	2,06
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	2833,8
	3321,4
	2285,7
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	4610,7
	5382,2
	3703,8
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	11,173
	11,173
	11,173
	

	3
	Котельная №3
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,91
	0,91
	0,91
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,47
	1,47
	1,47
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	2130,71
	2682,7
	2067,4
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	3452,7
	4347,2
	3350,2
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника,Гкал/ч
	9,2
	9,2
	9,2
	

	4
	Котельная №6
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	1,03
	1,03
	Котельная выведена из эксплуатации. До июня 2024 года потребление топлива составит 1829,9 т в натуральном выражении или 1129,3 т условного топлива.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,68
	1,68
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	3353,3
	2728,5
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	5433,8
	4421,4
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	10,932
	10,932
	

	5
	Котельная №7
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,47
	0,47
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,77
	0,77
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1168,1
	926,4
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	1892,8
	1501,1
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	4,75
	4,75
	

	6
	Котельная №8
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,65
	0,65
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,05
	1,05
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1058,0
	930,3
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	1714,5
	1507,5
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	6,416
	6,416
	

	7
	Котельная №9
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,46
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции.
До марта 2023 года потребление топлива составит 1170,4 т в натуральном выражении или 722,3 т условного топлива.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,75
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1269,2
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	2056,6
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	4,84
	

	8
	Котельная №11
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	2,24
	2,24
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	3,61
	3,61
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	3982,1
	1698,1
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	6371,8
	2751,7
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	21,3
	21,3
	

	9
	Котельная №12
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,32
	0,32
	Котельная выведена из эксплуатации.

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,52
	0,52
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	788,3
	586,9
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	1277,4
	951,0
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	3,33
	3,33
	

	10
	Котельная №13
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,88
	0,88
	Котельная выведена из эксплуатации.


	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,42
	1,42
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	2474,4
	1929,8
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	4009,6
	3127,2
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	8,864
	8,864
	

	11
	Котельная №16
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,23
	0,23
	

Котельная выведена из эксплуатации.
До марта 2024 года потребление топлива составит 196,4 т в натуральном выражении или 121,2 т условного топлива.


	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,37
	0,37
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	393,4
	393,4
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	633,8
	633,8
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	2,2
	2,2
	

	12
	Котельная №19
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,1
	0,1
	Котельная выведена из эксплуатации.
До декабря 2024 года потребление топлива составит 1664,6 т в натуральном выражении или 101,6 т условного топлива


	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,16
	0,16
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	107,6
	107,6
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	174,4
	174,4
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	1,0
	1,0
	

	13
	Котельная №21
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,67
	0,67
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,09
	1,09
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1793,5
	1353,9
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	2906,2
	2194,0
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	7,0
	7,0
	

	14
	Котельная №22
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,32
	0,32
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,52
	0,52
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	629,6
	509,4
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	1020,2
	825,5
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	3,24
	3,24
	

	15
	Котельная №25
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	1,87
	1,87
	Котельная выведена из эксплуатации

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	3,04
	3,04
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1862,7
	1527,7
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	3018,4
	2475,5
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	16,5
	16,5
	

	16
	Котельная с.Новиково
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	911,2
	1015,2
	1015,2
	911,2
	1015,2
	1015,2
	911,2
	1015,2

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	1476,5
	1645,0
	1645,0
	1476,5
	1645,0
	1645,0
	1476,5
	1645,0

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79

	17
	Котельная с.Озерское
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,72
	0,72
	Котельная выведена из эксплуатации. До апреля 2024 года потребление топлива составит 1754,4 т в натуральном выражении или 1082,6 т условного топлива

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	1,17
	1,17
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1812,4
	1667,2
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	2936,9
	2701,7
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	7,58
	7,58
	

	МУП «Тепло»

	18
	Котельная с. Третья Падь, Котельная с. Соловьевка, Котельная с. Дачное
	Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406
	0,406

	
	
	Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т.
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1

	
	
	Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год
	2464,85
	2464,85
	2464,85
	2464,85
	2464,85
	2464,85
	2464,85
	2464,85

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Перспективные источники теплоснабжения

	19
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	339,1
	2251,4
	2251,4
	2251,4
	2251,4
	2251,4
	2251,4

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	274,6
	1823,2
	1823,2
	1823,2
	1823,2
	1823,2
	1823,2

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	20
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03
	4,03

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26
	3,26

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	1463,4
	10696,8
	10696,8
	10696,8
	10696,8
	10696,8
	10696,8

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	1185,1
	8662,4
	8662,4
	8662,4
	8662,4
	8662,4
	8662,4

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	21
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское
	Максимальный часовой расход условного топлива (СПГ), т у.т./ч
	-
	-
	
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (СПГ), тыс.м3/ч
	-
	-
	
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	
	
	Годовой расход условного топлива (СПГ), т у.т.
	-
	-
	468,7
	1329,8
	1329,8
	1329,8
	1329,8
	1329,8

	
	
	Годовой расход натурального топлива (СПГ), тыс.м3/год
	-
	-
	303,8
	861,9
	861,9
	861,9
	861,9
	861,9

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	22
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	62,1
	444,9
	444,9
	444,9
	444,9
	444,9
	444,9

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	50,3
	360,3
	360,3
	360,3
	360,3
	360,3
	360,3

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	23
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	77,5
	577,7
	577,7
	577,7
	577,7
	577,7
	577,7

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	62,8
	467,9
	467,9
	467,9
	467,9
	467,9
	467,9

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	24
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	129,4
	542,6
	542,6
	542,6
	542,6
	542,6
	542,6

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	104,8
	439,4
	439,4
	439,4
	439,4
	439,4
	439,4

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	25
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	416,4
	2846,3
	2846,3
	2846,3
	2846,3
	2846,3
	2846,3

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	337,2
	2305,0
	2305,0
	2305,0
	2305,0
	2305,0
	2305,0

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	26
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	3527,7
	7302,5
	7302,5
	7302,5
	7302,5
	7302,5
	7302,5

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	2856,8
	5913,7
	5913,7
	5913,7
	5913,7
	5913,7
	5913,7

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	27
	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	Расход топлива включен в данных для АБМК №11

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0

	28
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	296,7
	1161,0
	1161,0
	1161,0
	1161,0
	1161,0

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	240,3
	940,2
	940,2
	940,2
	940,2
	940,2

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	29
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	4,09
	4,09
	4,09

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	3,32
	3,32
	3,32

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59

	30
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03

	31
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,07
	0,07
	0,07

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03

	32
	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,13
	0,13
	0,13

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,11
	0,11
	0,11

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	3,48
	3,48
	3,48

	33
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,68
	0,68
	0,68

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,55
	0,55
	0,55

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6

	34
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,37
	1,37
	1,37

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,11
	1,11
	1,11

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2

	35
	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково
	Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,13
	0,13
	0,13

	
	
	Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,11
	0,11
	0,11

	
	
	Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677






8.2. [bookmark: _Toc115445908][bookmark: _Toc130904409]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории Корсаковского муниципального округа функционирует 18 источников тепловой энергии.
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Корсаковского муниципального округа используется уголь, на БМК №1 в качестве основного вида топлива используется дизельное топливо.
Вид используемого топлива и топливно–энергетические балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Ref21511183]Таблица 8.2.1 - Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии Корсаковского муниципального округа
	Источник
	Вид топлива
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Котельная ЦРК
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №2
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №3
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №6
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №7
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №8
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №9
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №11
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №12
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №13
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №16
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №19
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №21
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №22
	уголь
	нет
	нет

	Котельная №25
	уголь
	нет
	нет

	Котельная с. Новиково
	уголь
	нет
	нет

	Котельная с. Озерское
	уголь
	нет
	нет

	Котельная с. Третья Падь
	уголь
	нет
	нет

	Котельная с. Соловьевка
	
	
	

	Котельная с. Дачное
	
	
	



Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии МО Корсаковский муниципальный округ, представлены в таблице ниже.
Таблица 8.2.2 - Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии Корсаковского муниципального округа
	Источник
	Выработка, Гкал
	Вид топлива
	Калорийность, ккал/кг
	Доля использования топлива в производстве тепловой энергии, %

	Котельная ЦРК
	68904,77
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №2
	10997,1
	уголь
	4302,3
	100%

	Котельная №3
	9680,7
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №6
	15524,2
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №7
	4702,7
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №8
	5319,6
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №9
	6090,9
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №11
	20885,8
	уголь
	4340,8
	100%

	Котельная №12
	3703,1
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №13
	13040,6
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №16
	1923,6
	уголь
	4344,8
	100%

	Котельная №19
	631,1
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №21
	8520,2
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №22
	2888,5
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная №25
	7259,9
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная с. Новиково
	5698,0
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная с. Озерское
	8616,6
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная с. Третья Падь
	7097,236
	уголь
	4319,8
	100%

	Котельная с. Соловьевка
	
	
	
	

	Котельная с. Дачное
	
	
	
	

	Итого:
	201 777,406
	-
	-
	-



8.3. [bookmark: _Toc115445909][bookmark: _Toc130904410]Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории Корсаковского муниципального округа основным видом топлива является уголь, поставляемый из Солнцевского угольного резерва. Показатели характеристик топлива – уголь марки 3 БР 0–300 мм представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Ref21509494]Таблица 8.3.1 - Характеристики используемого топлива
	№ п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Значение

	1
	Зольность на сухую массу
	%
	14,60

	2
	Зольность аналитическая
	%
	13,60

	3
	Влага общая рабочая
	%
	16,70

	4
	Влага аналитическая
	%
	6,93

	5
	Сера общая на сухую массу
	%
	0,40

	6
	Содержание водорода на сухую беззольную массу
	%
	5,40

	7
	Теплота сгорания по бомбе аналитическая
	ккал/кг
	5896

	8
	Зольность на рабочую массу
	%
	12,20

	9
	Сера общая на аналитическую массу
	%
	0,37

	10
	Содержание водорода на аналитическую массу
	ккал/кг
	4,29

	11
	Содержание водорода на рабочую массу
	%
	3,80

	12
	Теплота сгорания сухого беззольного топлива
	ккал/кг
	7419

	13
	Высшая теплота сгорания аналитической пробы
	ккал/кг
	5878

	14
	Высшая теплота сгорания сухого беззольного топлива
	ккал/кг
	7396

	15
	Высшая теплота сгорания рабочего топлива
	ккал/кг
	5261

	16
	Низшая теплота сгорания аналитической пробы
	ккал/кг
	5612

	17
	Низшая теплота сгорания рабочего топлива
	ккал/кг
	4331

	18
	Низшая теплота сгорания сухого беззольного топлива
	ккал/кг
	7113



8.4. [bookmark: _Toc130904411]Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе
Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии является бурый уголь.
На территории Корсаковского муниципального округа используется местный вид топлива – уголь Солнцевского угольного разреза.

8.5. [bookmark: _Toc115445911][bookmark: _Toc130904412]Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории муниципального округа является полная газификация всех источников теплоснабжения.




9. [bookmark: _Toc115445912][bookmark: _Toc130904413]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. [bookmark: _Toc115445913][bookmark: _Toc130904414]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы:
· МДС 81–02–12–2011 «Методические рекомендации расчета стоимости по НСЦ»;
· НЦС 81–02–19–2025 «Сборник №19. Здания и сооружения муниципальный инфраструктуры»;
· Письмо Минэкономразвития России от 7 декабря 2018 г. №36097–АТ/ДО3и «О доведении показателей долгосрочного прогноза социально–экономического развития Российской Федерации до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, на период с 2025 года»;
· Письмо Минстроя России от 26.07.2019 N27105–ДВ/09;
· Письмо Минстроя от 20.03.2017 N 8802–ХМ/09.
Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и строительство источников тепловой энергии, а также потребности на выполнение работ по строительству и реконструкции тепловых сетей по годам рассматриваемого периода, представлен в таблицах 17-19 с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет. Объемы инвестиций и источники финансирования мероприятий носят прогнозный характер и определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.





Таблица 9.1.1 - Перечень мероприятий и объемы инвестиций в источники теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk207724110]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13

	Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Строительство новых котельных

	1.1.1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №25, по адресу: ул. Вокзальная, 29
	Мощность
	МВт
	22,26
	11,63
	
	
	
	2022
	2025
	414 219,00

	1.1.2
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная ЦРК, по адресу: ул. Толстого, 76
	Мощность
	МВт
	61,87
	59
	
	
	
	2022
	2025
	858 587,86

	1.1.3
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с. Озерское
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная Озерское, по адресу: с. Озерское, ул. Лесная
	Мощность
	МВт
	4,59
	8,72
	
	
	
	2023
	2026
	134 541,31

	1.1.4
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 в с. Раздольное
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №22, по адресу: с. Раздольное
	Мощность
	МВт
	3,31
	9,3
	
	
	
	2022
	2025
	134 608,30

	1.1.5
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 в с. Соловьевка
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №7, по адресу: с. Соловьевка
	Мощность
	МВт
	5,23
	7,33
	
	
	
	2022
	2025
	143 462,44

	1.1.6
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 в с. Чапаево
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №12, по адресу: с. Чапаево
	Мощность
	МВт
	3,25
	3,78
	
	
	
	2022
	2025
	125 719,15

	1.1.7
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №21, по адресу: ул. Спортивная
	Мощность
	МВт
	8,11
	19,77
	
	
	
	2022
	2025
	232 498,98

	1.1.8
	Строительство 2-й очереди автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №11 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №11, по адресу: ул. Комсомольская, 10
	Мощность
	МВт
	15,35
	12,79
	
	
	
	2023
	2026
	388 961,45

	1.1.9
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №6 в г. Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №6, по адресу: ул. Лермонтова 2/4
	Мощность
	МВт
	12,71
	9,2
	
	
	
	2023
	2026
	171 351,44

	1.1.10
	Строительство автоматизированной газовой Котельной с. Дачное
	Повышение энергетической эффективности
	Корсаковский район, с. Дачное
	Мощность
	МВт
	3,76
	4,05
	-
	-
	-
	2024
	Декабрь
2026
	100 125,00

	1.1.11
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной в с.Третья Падь
	Повышение энергетической эффективности
	Корсаковский район, с. Третья Падь
	Мощность
	МВт
	1,88
	0,9
	
	
	
	2025
	2027
	137 814,74

	Всего по группе 1
	2 704 074,93

	Группа 2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	2.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.1.1
	Вывод из эксплуатации котельной
	Низкая эффективность и высокая степень износа
	Котельная №11, по адресу: ул. Комсомольская, 10
	Мощность
	МВт
	15,35
	-
	
	
	
	2024
	2024
	19 419,27

	2.1.2
	Вывод из эксплуатации котельной
	Низкая эффективность и высокая степень износа
	Котельная №6, по адресу: ул. Лермонтова 2/5
	Мощность
	МВт
	12,71
	-
	
	
	
	2024
	2024
	8 589,19

	Всего по группе 2
	28 008,46

	ИТОГО:
	2 732 083,39




9.2. [bookmark: _Toc115445914][bookmark: _Toc130904415]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе приведены в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1 - Перечень мероприятий и объемы инвестиций в тепловые сети, насосные станции
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Всего, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13

	Группа 1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1.
	Строительство новых тепловых сетей

	1.1.1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Переключение потребителей
	Строительство перемычки кот. №11 кот. №9, 16 НС-5
	Длина
	км
	0
	7,53
	32
	-
	400
	2022
	2027
	695 846,18

	1.1.2
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей Котельной №25
	Переключение потребителей
	Котельная №25 - Уз10
	Длина
	км
	0
	2,48
	50
	-
	250
	2023
	2023
	53 693,03

	1.1.3
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную ЦРК
	Переключение потребителей
	Уз - Уз
	Длина
	км
	0
	1,50
	50
	-
	160
	2023
	2023
	64 039,94

	1.1.4
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №21
	Переключение потребителей
	ТК16 - МКД 100м
	Длина
	км
	0
	0,34
	125
	-
	350
	2023
	2030
	46 450,98

	1.1.5
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Новиково
	Переключение потребителей
	УТ-П-34 - ул. Советская 26
	Длина
	км
	0
	0,15
	110
	-
	110
	2023
	2023
	915,52

	1.1.6
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную с.Озерское
	Переключение потребителей
	УТ-П-13 - УТ-П-12
	Длина
	км
	0
	1,37
	32
	-
	300
	2023
	2029
	55 099,70

	1.1.7
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11 Второй очереди
	Переключение потребителей
	От Котельной №11 Второй очереди до врезки в существующую сеть
	Длина
	км
	0
	5,37
	200
	-
	350
	2023
	2024
	75 779,12

	1.1.8
	Насосная станция в с.Соловьевка
	Переключение потребителей
	Строительство насосной станции
	Расход
	м3/ч
	0
	22
	х
	х
	х
	2025
	2027
	31 549,10

	1.1.9
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную в с. Дачное
	Переключение потребителей
	АГК с. Дачное – ТК-4
	Длина
	км
	0
	0,131
	150
	-
	160
	2025
	Декабрь
2026
	2 500, 00

	Всего по группе 1
	994 324,47

	Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	2.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	2.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	1,79
	1,79
	32
	-
	400
	2022
	2026
	401 588,44

	2.1.2
	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	5,13
	5,13
	32
	-
	500
	2022
	2030
	790 846,09

	2.1.3
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №25
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	2,68
	2,68
	50
	-
	200
	2023
	2029
	197 856,47

	2.1.4
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №12
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,26
	0,26
	50
	-
	160
	2028
	2030
	40 355,38

	2.1.5
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Новиково
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,24
	0,24
	32
	-
	160
	2022
	2030
	70 928,96

	2.1.6
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Озерское
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,12
	0,12
	32
	-
	200
	2022
	2029
	181 213,43

	2.1.7
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №21
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,56
	0,56
	32
	-
	400
	2023
	2030
	145 983,33

	2.1.8
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №22
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	км
	0,00
	0,00
	50
	-
	250
	2023
	2024
	39 455,34

	2.1.9
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11 Второй очереди
	Увеличение пропускной способности
	от уз.28 до здания ул. Речная 5
	Длина
	км
	0,70
	0,70
	200
	-
	350
	2023
	2024
	79 029,52

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.2.1
	Создание материально-технической базы
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО Корсаков
	Мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	2022
	2044
	134 801,44

	2.2.2
	Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО Корсаков
	Мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	2023
	2023
	14 060,80

	2.2.3
	Реконструкция НС №1
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	11,08
	
	
	
	2023
	2023
	32 948,29

	2.2.5
	Реконструкция НС №15
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	4,75
	
	
	
	2023
	2023
	14 135,54

	2.2.6
	Реконструкция ЦТП №1 (НС)
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО Корсаков
	Мощность
	МВт
	0
	6,99
	
	
	
	2023
	2023
	70 600,73

	Всего по группе 2
	2 213 803,76

	Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	3.1.1
	Перевод Котельной №9 в режим насосной станции
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	Отдельно стоящяя НС
	Мощность
	МВт
	5,76
	3,79
	
	
	
	2022
	2022
	35 000,00

	Всего по группе 3
	35 000,00

	ИТОГО:
	3 243 128,23







9.3. [bookmark: _Toc115445915][bookmark: _Toc130904416]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. [bookmark: _Toc115445916][bookmark: _Toc130904417]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения отсутствуют, так как в муниципальном округе открытое горячее водоснабжение отсутствует.



9.5. [bookmark: _Toc115445917][bookmark: _Toc130904418]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:
· рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
· моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
· сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
· принцип положительности и максимума эффекта, учет фактора времени;
· учет только предстоящих затрат и поступлений;
· учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
· учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно- изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.
Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта.
При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей представлены в п.12.4 Главы 12.
В таблице 9.5.1 приведен прогнозный тариф с учетом реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения.

9.6. [bookmark: _Toc115445918][bookmark: _Toc130904419]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки представлена в таблице ниже.



Таблица 9.5.1 - Прогнозный тариф с учетом реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации
	Этапы
	ед. изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	ООО «ИКС-Корсаков»
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	
	Индекс роста тарифа
	%
	3,9%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007

	
	Индекс роста тарифа
	%
	4,9%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%

	
	Экономически обоснованный
	Руб./Гкал
	5 731
	6 070
	6 876
	7 464
	7 923
	8 347
	8 658
	8 920
	9 166
	8 872
	6 710
	6 829
	6 757
	6 901
	7 057
	7 203

	
	Индекс роста тарифа
	%
	-5,6%
	5,9%
	13,3%
	8,6%
	6,2%
	5,3%
	3,7%
	3,0%
	2,8%
	-3,2%
	-24,4%
	1,8%
	-1,0%
	2,1%
	2,3%
	2,1%

	МУП «Тепло»
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	
	Индекс роста тарифа
	%
	3,9%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%

	
	Тариф для населения
	Руб./Гкал
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007

	
	Индекс роста тарифа
	%
	4,9%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%
	6,0%

	
	Экономически обоснованный
	Руб./Гкал
	4 550
	4 732
	4 921
	5 118
	5 323
	5 536
	5 757
	5 987
	6 227
	6 476
	6 735
	7 004
	7 285
	7 576
	7 879
	8 194

	
	Индекс роста тарифа
	%
	-5,6%
	5,9%
	13,3%
	8,6%
	6,2%
	5,3%
	3,7%
	3,0%
	2,8%
	-3,2%
	-24,4%
	1,8%
	-1,0%
	2,1%
	2,3%
	2,1%





Таблица 9.6.1 - Фактически осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Фактические инвестиции в 2022 году, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	16

	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1
	Строительство новых котельных

	1.1.1
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 в г.Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №25, по адресу: ул. Вокзальная, 29
	Мощность
	МВт
	22,26
	11,63
	
	
	
	2022
	2025
	19 403

	1.1.2
	Строительство автоматизированной газовой Котельной ЦРК в г.Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная ЦРК, по адресу: ул.Толстого, 76
	Мощность
	МВт
	61,87
	59,00
	
	
	
	2022
	2025
	40 218

	1.1.3
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 в с. Раздольное
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №22, по адресу: с.Раздольное
	Мощность
	МВт
	3,31
	9,30
	
	
	
	2022
	2025
	12 651

	1.1.4
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 в с. Соловьевка
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №7, по адресу: с.Соловьевка
	Мощность
	МВт
	5,23
	7,33
	
	
	
	2022
	2025
	6 720

	1.1.5
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 в с. Чапаево
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №12, по адресу: с.Чапаево
	Мощность
	МВт
	3,25
	3,78
	
	
	
	2022
	2025
	14 197

	1.1.6
	Строительство автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21 в г.Корсаков
	Повышение энергетической эффективности
	Котельная №21, по адресу: ул.Спортивная
	Мощность
	МВт
	8,11
	19,77
	
	
	
	2022
	2025
	10 891

	Всего
	104 080,0

	ИТОГО:
	104 080,0



Таблица 9.6.2 - Фактически осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, модернизацию тепловых сетей за базовый период и базовый период разработки
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Фактические инвестиции в 2022 году, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Диаметр, мм
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	16

	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	1.1 Строительство новых тепловых сетей

	1.1.1
	Строительство тепловых сетей для переключения потребителей на Котельную №11
	Переключение потребителей
	Строительство перемычки кот. №11 кот. №9, 16 НС-5
	Длина
	м
	0
	5 846,5
	32
	-
	400
	2022
	2027
	416 507

	Всего
	416 507,0

	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	2.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	2.1.1
	Реконструкция тепловых сетей Котельной №11
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	м
	10 395
	10 395
	32
	-
	400
	2022
	2026
	6 672

	2.1.2
	Реконструкция тепловых сетей Котельной ЦРК
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	м
	16 452
	16 452
	32
	-
	500
	2022
	2030
	9 026

	2.1.3
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Новиково
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	м
	1 957
	1 957
	32
	-
	160
	2022
	2030
	3 853

	2.1.4
	Реконструкция тепловых сетей Котельной с.Озерское
	Повышение энергетической эффективности
	-
	Длина
	м
	4 744
	4 744
	32
	-
	200
	2022
	2029
	2 715

	2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	2.2.1
	Создание материально-технической базы
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	МО ГО Корсаков
	Мощность
	МВт
	
	
	
	
	
	2022
	2044
	75 934

	Всего
	98200,0

	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	3.1
	Перевод Котельной №9 в режим насосной станции
	Повышение надежности и энергетической эффективности
	Отдельно стоящяя НС
	Мощность
	МВт
	5,76
	3,79
	
	
	
	2022
	2022
	31 762

	Всего
	31 762,21

	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	4.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	4.1.1
	Демонтаж тепловых сетей
	Высокая степень износа
	Котельная №11
	Длина
	м
	10395
	-
	32
	-
	400
	2022
	2026
	166,80

	4.1.2
	Демонтаж тепловых сетей
	Высокая степень износа
	Котельная ЦРК
	Длина
	м
	16452
	-
	32
	-
	500
	2022
	2030
	225,64

	4.1.3
	Демонтаж тепловых сетей
	Высокая степень износа
	Котельная с.Новиково
	Длина
	м
	1957
	-
	32
	-
	160
	2022
	2030
	96,31

	4.1.4
	Демонтаж тепловых сетей
	Высокая степень износа
	Котельная с.Озерское
	Длина
	м
	4744
	-
	32
	-
	200
	2022
	2029
	67,87

	Всего
	556,62

	ИТОГО:
	651 105,83





10. [bookmark: _Toc115445919][bookmark: _Toc130904420]РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. [bookmark: _Toc115445920][bookmark: _Toc130904421]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).
В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения менее пятьсот тысяч человек единая теплоснабжающая организация утверждается органом местного самоуправления (статья 6 ФЗ-190).
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 22.02/2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,  порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г.).
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».
Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 — средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.
Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением — произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.
В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:
· реестр зон действия всех существующих (на базовый период актуализации схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, муниципального округа;
· реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;
· реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения города.
В соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации, такими как: обладание на праве собственности источниками тепловой энергии, с наибольшей установленной мощностью, владение на праве собственности тепловыми сетями с наибольшей емкостью, организация располагает наибольшим уставным капиталом, Постановлением Администрации Корсаковского муниципального округа №42 от 12.01.2023 присвоен статус единой теплоснабжающей организации:
· Муниципальному унитарному предприятию «Тепло» в границах зон деятельности на территории Корсаковского района: котельные сел Третья Падь, Дачное, Соловьевка (военный городок);
· Обществу с ограниченной ответственностью «ИКС – Корсаков» в границах зон деятельности на территории:
· Города Корсакова котельные: ЦРК, №2, №3, №6, №8, №9, №11, №13, №16, №19, №21, №25, БМК №1;
· Села Соловьевки котельная №7;
· Села Чапаево котельная №12;
· Села Раздольного котельная №22;
· Села Озерского котельная;
· Села Новиково котельная.

10.2. [bookmark: _Toc115445921][bookmark: _Toc130904422]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зона деятельности теплоснабжающих организаций совпадает с зонами полезного действия источников тепловой энергии.
На территориях Корсаковского муниципального округа, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления, также используется водяное отопление и угольные котлы. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Существующие и перспективные зоны действия источников теплоснабжения представлены в ЭМ.

ООО «ИКС-Корсаков»
Осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения как теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в г. Корсаков, с. Озерское, с. Соловьевка, с. Чапаево, с. Раздольное, с. Новиково.
На балансе предприятия находятся 18 источников выработки тепловой энергии (котельных), работающих на угле, а также тепловые сети от собственных котельных.
Предприятие ООО «ИКС – Корсаков» осуществляет производство тепловой энергии, транспортировку и распределение тепловой энергии в виде горячей воды и ее последующую продажу непосредственно потребителям.



МУП «Тепло»
Осуществляет свою деятельность в сфере теплоснабжения, как теплоснабжающая и теплосетевая организация в с. Третья Падь, с. Соловьевка, с. Дачное.
На балансе предприятия находятся 3 источника выработки тепловой энергии (котельных), работающих на угле, а также тепловые сети от собственных котельных.
Предприятие ООО «ИКС – Корсаков» осуществляет производство тепловой энергии, транспортировку и распределение тепловой энергии в виде горячей воды и ее последующую продажу непосредственно потребителям.
Теплоснабжение потребителей МО Корсаковский муниципальный округ осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.
Структура системы теплоснабжения МО Корсаковский ГО представлена в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1 - Структура систем теплоснабжения МО Корсаковский муниципальный округ
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источника
	Адрес источника
	Наименование эксплуатирующей организации

	1
	Котельная ЦРК
	г. Корсаков, ул. Толстого, д.76
	ООО «ИКС – Корсаков»

	2
	Котельная №2
	г. Корсаков, ул. Октябрьская, д.14А
	ООО «ИКС – Корсаков»

	3
	Котельная №3
	г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д.11
	ООО «ИКС – Корсаков»

	4
	Котельная №6
	г. Корсаков, ул. Лермонтова, д.4/4
	ООО «ИКС – Корсаков»

	5
	Котельная №7
	Корсаковский район, с. Соловьевка, ул. Производственная, д.32
	ООО «ИКС – Корсаков»

	6
	Котельная №8
	г. Корсаков, ул. Матросова, д.60Б
	ООО «ИКС – Корсаков»

	7
	Котельная №9
	г. Корсаков, ул. Серафимовича, д.47
	ООО «ИКС – Корсаков»

	8
	Котельная №11
	г. Корсаков, ул. Комсомольская, д.7/6
	ООО «ИКС – Корсаков»

	9
	Котельная №12
	Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, д.18/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	10
	Котельная №13
	г. Корсаков, ул. Нагорная, д.56а
	ООО «ИКС – Корсаков»

	11
	Котельная №16
	г. Корсаков, ул. Морская, д.10/2
	ООО «ИКС – Корсаков»

	12
	Котельная №19
	г. Корсаков, ул. Гвардейская, д.34/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	13
	Котельная №21
	г. Корсаков, ул. Спортивная, д.1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	14
	Котельная №22
	Корсаковский район, с. Раздольное, ул.Аграрная, д.7/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	15
	Котельная №25
	г. Корсаков, ул. Вокзальная, д.29/1
	ООО «ИКС – Корсаков»

	16
	Котельная с. Новиково
	Корсаковский район, с. Новиково, ул. Советская, д.23Б
	ООО «ИКС – Корсаков»

	17
	Котельная с. Озерское
	Корсаковский район, с. Озерское, ул. Центральная, д. б/н
	ООО «ИКС – Корсаков»

	18
	Котельная с. Третья Падь
	Корсаковский район, с. Третья Падь
	МУП «Тепло»

	19
	Котельная с. Соловьевка
	Корсаковский район, с. Соловьевка
	МУП «Тепло»

	20
	Котельная с. Дачное
	Корсаковский район, с. Дачное
	МУП «Тепло»



10.3. [bookmark: _Toc115445922][bookmark: _Toc130904423]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, муниципального округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:
· систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;
· прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
· несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
В соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации, такими как: обладание на праве собственности источниками тепловой энергии, с наибольшей установленной мощностью, владение на праве собственности тепловыми сетями с наибольшей емкостью, организация располагает наибольшим уставным капиталом, Постановлением Администрации Корсаковского муниципального округа №42 от 12.01.2023 присвоен статус единой теплоснабжающей организации:
· Муниципальному унитарному предприятию «Тепло» в границах зон деятельности на территории Корсаковского района: котельные сел Третья Падь, Дачное, Соловьевка (военный городок);
· Обществу с ограниченной ответственностью «ИКС – Корсаков» в границах зон деятельности на территории:
· Города Корсакова котельные: ЦРК, №2, №3, №6, №8, №9, №11, №13, №16, №19, №21, №25;
· Села Соловьевки котельная №7;
· Села Чапаево котельная №12;
· Села Раздольного котельная №22;
· Села Озерского котельная;
· Села Новиково котельная.


10.4. [bookmark: _Toc115445923][bookmark: _Toc130904424]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В рамках конкурсной программы на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации заявки не поступали.

10.5. [bookmark: _Toc115445924][bookmark: _Toc130904425]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа
Статусом единой теплоснабжающей организации обладает ООО «ИКС-Корсаков» и МУП «Тепло».
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Корсаковского муниципального округа, представлен в таблице ниже.
Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
	Реестр систем теплоснабжения
	Название организации

	Котельная ЦРК
	ООО «ИКС – Корсаков»

	Котельная №2
	

	Котельная №3
	

	Котельная №6
	

	Котельная №7
	

	Котельная №8
	

	Котельная №9
	

	Котельная №11
	

	Котельная №12
	

	Котельная №13
	

	Котельная №16
	

	Котельная №19
	

	Котельная №21
	

	Котельная №22
	

	Котельная №25
	

	Котельная с. Новиково
	

	Котельная с. Озерское
	

	Котельная с. Третья Падь
	МУП «Тепло»

	Котельная с. Соловьевка
	

	Котельная с. Дачное
	



11. [bookmark: _Toc115445925][bookmark: _Toc130904426]РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
В рамках актуализации схемы теплоснабжения запланированы следующие мероприятия:
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №25 с переводом на нее в декабре 2023 года нагрузки существующих угольных котельных №25, №8, а также часть нагрузки котельной №2 (по ул. Вокзальной);
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной ЦРК с переводом на нее в декабре 2023 года нагрузки существующих угольных котельных ЦРК и №19;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной с. Озерское;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №22 с. Раздольное;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №7 с. Соловьевка;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №12 с. Чапаево;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №21. В декабре 2023 года нагрузки существующих угольных котельных №13 и №21 переключаются на новую газовую котельную №21;
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №11, а также второй очереди газовой котельной №11. В марте 2023 года переключение на новую газовую котельную №11 нагрузок существующих угольных котельных №11, №9 и №16. В октябре 2024 года дополнительно планируется переключить на новую газовую котельную №11 часть нагрузок существующей угольной котельной №6 (от ТК-5 по Приморскому бульвару). В октябре 2026 года нагрузки существующих угольных котельных №3 и №2 (оставшейся части, за вычетом нагрузок по ул. Вокзальная, которые будут переключены на котельную №25) планируется переключить на новую газовую котельную №11 (вторая очередь);
· строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой Котельной №6, к которой присоединят оставшуюся часть нагрузки от существующей угольной котельной №6;
· строительство новой автоматизированной газовой котельной в с. Дачное мощностью 4,05 МВт, с переключением на неё нагрузки существующей угольной котельной.



12. [bookmark: _Toc115445926][bookmark: _Toc130904427]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Согласно статьи 15, пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На момент разработки схемы теплоснабжения в Корсаковском муниципальном округе выявлены бесхозяйные сети, а именно:
- тепловые сети в с. Новиково по улице Советской, 23В (от точки присоединения к централизованной теплосети до стены здания пожарной части);
- тепловые сети в с. Соловьевке по улице Центральной, 40/2 (от точки присоединения к централизованной теплосети до стены здания пожарной части);
- тепловые сети в с. Чапаево по улице Центральной, 6/1 (от точки присоединения к централизованной теплосети до стены здания пожарной части);
- тепловые сети в с. Раздольном по улице Аграрной, 1/1 (от точки присоединения к централизованной теплосети до стены здания пожарной части);
- тепловые сети в с. Озерском по улице Озерной (от точки присоединения к централизованной теплосети до стены здания пожарной части).
Согласно постановлению Корсаковского муниципального округа, вышеперечисленные сети подлежат постановке на учет как бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Управлении Росреестра по Сахалинской области.


13. [bookmark: _Toc115445927][bookmark: _Toc130904428]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В настоящее время существуют условия для газоснабжения муниципального округа.

13.1. [bookmark: _Toc115445928][bookmark: _Toc130904429]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Намеченное в проекте схемы теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального округа.

13.2. [bookmark: _Toc115445929][bookmark: _Toc130904430]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Для обеспечения основным топливом новых источников (автоматизированных газовых котельных) в муниципальном округе необходимо строительство газопровода до котельных.

13.3. [bookmark: _Toc115445930][bookmark: _Toc130904431]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

13.4. [bookmark: _Toc115445931][bookmark: _Toc130904432]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

13.5. [bookmark: _Toc115445932][bookmark: _Toc130904433]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального округа недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

13.6. [bookmark: _Toc130904434]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения отсутствуют.


13.7. [bookmark: _Toc130904435]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
14. [bookmark: _Toc115445935][bookmark: _Toc130904436]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
Таблица 14 - Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Наименование индикатора развития систем теплоснабжения
	Ед.изм.
	Существующее положение
(факт 2022 год)
	Ожидаемые показатели (на расчётный срок)

	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	45
	0

	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	199,6
	158,8

	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	0,88
	1,3

	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/
кв.м
	2,13
	0,48

	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	См. табл. 13.5.1 глава 13
	См. табл. 13.5.1 глава 13

	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м/Гкал/ч
	286,51
	233,20

	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет/м2
	16,6
	н/д

	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)
	%
	См. табл. 13.12.1 глава 13
	См. табл. 13.12.1 глава 13

	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа)
	%
	0,0
	0,0








Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице ниже.
Таблица 14.1 - Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Наименование
	Единица измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./(Гкал/час)
	0,247
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Данные по удельному расходу условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.
Таблица 14.2 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	199,6
	200,4
	172,2
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8
	158,8

	Общий расход топлива на производство тепловой энергии, в т.ч.:
	т.у.т
	38807,6
	39030,3
	34528,9
	31290,9
	31290,9
	31290,9
	31290,9
	31290,9

	ООО «ИКС-Корсаков»
	т.у.т
	37286,5
	37509,2
	33007,8
	29769,8
	29769,8
	29769,8
	29769,8
	29769,8

	МУП «Тепло»
	т.у.т
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1
	1521,1

	Общий объем тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Гкал
	194468
	194765,1
	200533,6
	197030
	197030
	197030
	197030
	197030

	ООО «ИКС-Корсаков»
	Гкал
	187674,8
	187971,9
	193740,4
	190236,8
	190236,8
	190236,8
	190236,8
	190236,8

	МУП «Тепло»
	Гкал
	6793,236
	6793,236
	6793,236
	6793,236
	6793,236
	6793,236
	6793,236
	6793,236



Показатели отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлены в таблице ниже.
Таблица 14.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/кв.м
	0,886
	1,274
	1,319
	1,311
	1,311
	1,311
	1,311
	1,311

	Величина технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал
	17225,6
	24775,6
	25644,5
	25 490,2
	25 490,2
	25 490,2
	25 490,2
	25 490,2

	Материальная характеристика тепловой сети, в однотрубном исчислении (суммарно по подающим и обратным трубопроводам, согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Часть II))
	кв.м
	19442,6
	19442,6
	19442,6
	19442,6
	19442,6
	19442,6
	19442,6
	19442,6

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/
кв.м
	2,13
	0,52
	0,62
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Величина технологических потерь теплоносителя
	м3
	41416
	10432
	12469
	10852
	10852
	10852
	10852
	10852


Результаты расчёта коэффициентов использования установленной тепловой мощности (ч/год) представлены в таблице ниже.
Таблица 14.4 - Коэффициенты использования установленной тепловой мощности
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	53,2
	53,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5232
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	68904,77
	57035,2
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1295
	1072
	

	Котельная №2

	Установленная мощность
	Гкал/час
	11,173
	11,173
	11,173
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	3792
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	10997,1
	11405,9
	6727,8
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	984
	1021
	602
	

	Котельная №3

	Установленная мощность
	Гкал/час
	9,2
	9,2
	9,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	3792
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	9680,7
	10787,6
	7934,8
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1052
	1173
	862
	

	Котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,932
	10,932
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	15524,2
	13643,5
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1420
	1248
	

	Котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,75
	4,75
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5232
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	4702,7
	3372,6
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	990
	710
	

	Котельная №8

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,416
	6,416
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	5319,6
	4408,5
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	829
	687
	

	Котельная №9

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,84
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	6090,9
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1258
	

	Котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	21,3
	21,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	1416
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	20885,8
	7 565,6
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	981
	355
	

	Котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,33
	3,33
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	4512
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	3703,1
	2825,2
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1112
	848
	

	Котельная №13

	Установленная мощность
	Гкал/час
	8,864
	8,864
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	13040,6
	10682,2
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1471
	1205
	

	Котельная №16

	Установленная мощность
	Гкал/час
	2,2
	2,2
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	6072
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	1923,6
	1923,6
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	874
	874
	

	Котельная №19

	Установленная мощность
	Гкал/час
	1,0
	1,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	6072
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	631,1
	631,1
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	631
	631
	

	Котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,0
	7,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5232
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	8520,2
	6584,4
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1217
	941
	

	Котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	3,24
	3,24
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5232
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	2888,5
	2544
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	892
	785
	

	Котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	16,5
	16,5
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	7259,9
	7780,9
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	440
	472
	

	Котельная с.Новиково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79
	4,79

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	5698,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0
	6075,0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1190
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268
	1268

	Котельная с.Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	7,58
	7,58
	Котельная выведена из эксплуатации

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	

	Выработка тепла
	Гкал/год
	8616,6
	8719,4
	

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1137
	1150
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	7780,9
	14521,5
	14521,5
	14521,5
	14521,5
	14521,5
	14521,5
	14521,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	778
	1452
	1452
	1452
	1452
	1452
	1452
	1452

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73
	50,73

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	744
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	9439,2
	68994,9
	68994,9
	68994,9
	68994,9
	68994,9
	68994,9
	68994,9

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	186
	1360
	1360
	1360
	1360
	1360
	1360
	1360

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	8669,4
	8577,5
	8577,5
	8577,5
	8577,5
	8577,5
	8577,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	1156
	1144
	1144
	1144
	1144
	1144
	1144

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	744
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	400,8
	2869,8
	2869,8
	2869,8
	2869,8
	2869,8
	2869,8
	2869,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	50
	359
	359
	359
	359
	359
	359
	359

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	744
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	500,1
	3726,5
	3726,5
	3726,5
	3726,5
	3726,5
	3726,5
	3726,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	79
	592
	592
	592
	592
	592
	592
	592

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	1464
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	834,7
	3499,5
	3499,5
	3499,5
	3499,5
	3499,5
	3499,5
	3499,5

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	257
	1077
	1077
	1077
	1077
	1077
	1077
	1077

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	744
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	2685,7
	18358,9
	18491,9
	18491,9
	18491,9
	18491,9
	18491,9
	18491,9

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	158
	1080
	1088
	1088
	1088
	1088
	1088
	1088

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02
	29,02

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	4560
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	22754,2
	47101,9
	61992,8
	61992,8
	61992,8
	61992,8
	61992,8
	61992,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	784
	1623
	2136
	2136
	2136
	2136
	2136
	2136

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0
	11,0

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91
	7,91

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	7622,7
	7488,8
	7488,8
	7488,8
	7488,8
	7488,8
	7488,8

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	964
	947
	947
	947
	947
	947
	947

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	51,59
	51,59
	51,59
	51,59

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	3,48
	3,48
	3,48
	3,48

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Установленная мощность
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МУП «Тепло»

	Установленная мощность
	Гкал/час
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24
	6,24

	Продолжительность отопительного периода
	ч
	6072
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976
	5976

	Выработка тепла
	Гкал/год
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24
	7097,24

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	ч/год
	1137
	1137
	1137
	1137
	1137
	1137
	1137
	1137
	1137







Результаты расчёта удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке представлены в таблице ниже
Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование
	Единица измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032
	2033-2037

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	кв.м/Гкал/ч
	286,51
	323,17
	326,17
	328,40
	317,10
	307,86
	264,39
	233,20

	Материальная характеристика тепловой сети, в однотрубном исчислении (суммарно по подающим и обратным трубопроводам, согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Часть II))
	кв.м
	19442,6
	21930,36
	22133,48
	22285,28
	22285,28
	22381,42
	22419,99
	22596,6

	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	67,8594
	67,8594
	67,8594
	67,8594
	70,2794
	72,6994
	84,7994
	96,8994



Таблица 13.12.1 - Результаты расчёта показателей отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	Наименование параметра
	Ед, измерения
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	2033-2037

	ООО «ИКС-Корсаков»

	Котельная ЦРК

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	6736,4
	7058,17
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	321,77
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	140,96
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	2,0
	

	Котельная №2

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	1272,3
	1272,3
	1272,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Котельная №3

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	576,81
	576,81
	576,81
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Котельная №6

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	976,3
	930,8
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	Котельная №7

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	640,5
	644,0
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	3,5
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	Котельная №8

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	500,3
	500,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	Котельная №9

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	321,6
	Перевод котельной №9 в режим насосной станции

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	

	Котельная №11

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	3607,8
	4195,96
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	2312,85
	588,16
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	54,64
	1209,6
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	1,51
	28,83
	

	Котельная №12

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	292,4
	292,4
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	22,22
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	Котельная №13

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	784,9
	784,9
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	
	Котельная №16

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	72,7
	72,7
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	
	Котельная №19

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	31,3
	31,3
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	

	Котельная №21

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	677,1
	885,67
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	208,57
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	868,92
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	98,11
	

	Котельная №22

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	403,9
	403,9
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	64,38
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	281,94
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	69,8
	

	Котельная №25

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	671,6
	1031,67
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	360,07
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	1053,51
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	100
	

	Котельная с.Новиково

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	435,5
	448,7
	448,7
	448,7

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	13,2
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	25,48
	29,86
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	5,85
	6,65
	0,00
	0,00

	Котельная с.Озерское

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	1443,6
	1488,55
	Котельная выведена из эксплуатации

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	44,95
	

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	16,94
	0,0
	

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	1,17
	0,0
	

	Новые источники тепловой энергии

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	1920,24
	1920,24
	1920,24
	1920,24
	1920,24
	1920,24
	1920,24
	1920,24

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	360,07
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	1053,51
	0,0
	0,0
	0,0
	49,8
	40,17
	214,32
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	54,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2,59
	2,09
	11,16
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	7058,17
	7097,67
	7097,67
	7097,67
	7097,67
	7097,67
	7097,67
	7097,67

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	321,77
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	140,96
	2097,7
	0,0
	0,0
	597,65
	612,97
	930,67
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	2,00
	29,55
	0,00
	0,00
	8,42
	8,64
	13,11
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	1629,63
	1629,63
	1629,63
	1657,81
	1664,68
	1757,39
	1757,39

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	141,08
	0,0
	0,0
	28,18
	6,87
	92,71
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	0,0
	692,56
	353,8
	129,24
	0,0
	3,29
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	0,00
	42,50
	21,71
	7,80
	0,00
	0,19
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	403,9
	403,9
	403,9
	403,9
	415,18
	415,18
	415,18
	415,18

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	64,38
	0,0
	0,0
	0,0
	11,28
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	281,94
	5,26
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	69,80
	1,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	644,0
	644,0
	644,0
	644,0
	659,36
	664,42
	693,62
	693,62

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	15,36
	5,06
	29,2
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	243,4
	8,46
	392,92
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,91
	1,27
	56,65
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	292,4
	292,4
	292,4
	292,4
	292,4
	292,4
	292,4
	292,4

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	22,22
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	167,24
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,20
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	1670,57
	1721,31
	1721,31
	1721,31
	1721,31
	1747,95
	1802,65
	1802,65

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	208,57
	50,74
	0,0
	0,0
	0,0
	26,64
	54,7
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	868,92
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151,01
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	52,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,38
	0,00

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	5223,92
	5223,92
	5375,72
	5375,72
	5417,04
	5417,04
	5417,04
	5417,04

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	588,16
	0,0
	151,8
	0,0
	41,32
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	1209,6
	0,0
	538,55
	678,28
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	23,16
	0,00
	10,02
	12,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	1820,91
	1820,91
	1820,91
	1820,91
	1820,91
	1820,91
	1820,91

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	387,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	597,97
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	32,84
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	930,8
	930,8
	930,8
	930,8
	930,8
	930,8
	930,8

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис)

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч)

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная газовая котельная с. Дачное

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МУП «Тепло»

	Общая материальная характеристика тепловых сетей всего, в т.ч.:
	кв.м
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3
	511,3

	Материальная характеристика новых (построенных) тепловых сетей
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год
	кв.м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



15. [bookmark: _Toc115445936][bookmark: _Toc130904437]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1. [bookmark: _Toc115445937][bookmark: _Toc130904438]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены ниже.
Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Тариф, руб./Гкал без НДС

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1
	ООО «ИКС-Корсаков»
	5 731
	6 070
	6 876
	7 464
	7 923
	8 347
	8 658
	8 920
	9 166
	8 872
	6 710
	6 829
	6 757
	6 901
	7 057
	7 203

	2
	МУП «Тепло»
	4 550
	4 732
	4 921
	5 118
	5 323
	5 536
	5 757
	5 987
	6 227
	6 476
	6 735
	7 004
	7 285
	7 576
	7 879
	8 194

	3
	Население 4%
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	4
	Население 6%
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007



15.2. [bookmark: _Toc130904439]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены ниже.
Таблица 15.2.1 - Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Тариф, руб./Гкал без НДС

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1
	ООО «ИКС-Корсаков»
	5 731
	6 070
	6 876
	7 464
	7 923
	8 347
	8 658
	8 920
	9 166
	8 872
	6 710
	6 829
	6 757
	6 901
	7 057
	7 203

	2
	МУП «Тепло»
	4 550
	4 732
	4 921
	5 118
	5 323
	5 536
	5 757
	5 987
	6 227
	6 476
	6 735
	7 004
	7 285
	7 576
	7 879
	8 194

	3
	Население 4%
	2 068
	2 150
	2 236
	2 325
	2 418
	2 515
	2 615
	2 720
	2 829
	2 942
	3 060
	3 182
	3 309
	3 442
	3 579
	3 722

	4
	Население 6%
	2 089
	2 215
	2 347
	2 488
	2 638
	2 796
	2 964
	3 141
	3 330
	3 530
	3 741
	3 966
	4 204
	4 456
	4 723
	5 007






15.3. [bookmark: _Toc130904440]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Анализ тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии с учетом проведения запланированных мероприятий рекомендуется по предлагаемому варианту, который предполагает строительство новых источников теплоснабжения, взамен экономически и технически не выгодных, техническое перевооружение и загрузку источников, находящихся в муниципальной собственности, с целью проведения единой технической и экономической политики, направленной на оптимизацию расходов и сдерживание роста тарифа для населения.
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
· Индекс рентабельности инвестиций PI;
· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:
- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России;
- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.
Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2022 – 2037 гг.). Шаг расчета – 1 год.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
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